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V současné době vlivem vyšších energetických nároků na budovy je nutné zateplovat 
panelové domy. Velká část panelových objektů má dvouplášťovou plochou střechu. Zde 
existuje několik možných variant jejich zateplení, z nichž každá má své výhody i nevýhody. 
V této práci je řešena metoda dodatečného zateplení suchou aplikací foukané celulózové 
tepelné izolace Climatizer Plus. V rámci in-situ měření byly navštíveny již dodatečně 
zateplené střechy. Během těchto měření byly odebrány vzorky a zhodnocen celkový stav 
střechy. Dále byly posouzeny typické detaily, pro které byly vytvořeny plošné a prostorové 
modely. Pro plošné a prostorové modely byly předpokládány různé stavy zateplení a formy 
druhu horního pláště. U plošných a prostorových modelů byly stanoveny liniové a bodové 
činitele prostupu tepla. Na základě jejich hodnot byly vypočteny potřeby tepla různých 








Currently, due to higher energy requirements of the building must be insulated slab block 
residential buildings. A large part of slab block residential buildings have cold deck flat 
roof. There are several possible variants of insulation, each of which has its advantages and 
disadvantages. In this thesis the solution by additional insulation dry applications blown 
cellulose insulation Climatizer Plus. The in-situ measurements were visited additionally 
insulated roofs. During these measurements were sampled and assessed the overall 
condition of the roof. Further details were considered typical for which they were created 
surface and spatial models. For surface and spatial models were assumed various states of 
thermal insulation and type of the upper mantle. For flat and spatial models were 
determined by line and point thermal transmittance. On the basis of their values were 
calculated heat demand of different variants of the roofing over the heating season. Finally, 
those heat demands are compared and set recommendations. 
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Seznam symbolů a zkratek 
ŽB PS- varianta s horním železobetonovým pláštěm- původním stavu 
ŽB NS- varianta s horním železobetonovým pláštěm- nový stav (zateplen spodní plášť i 
fasáda) 
ŽB S- varianta s horním železobetonovým pláštěm- zateplen pouze spodní plášť 
D PS- varianta s dřevěným horním pláštěm- původní stav 
D NS- varianta s dřevěným horním pláštěm- nový stav (zateplen spodní plášť i fasáda) 
fr-Teplotní faktor [-] 
T-Teplota povrchu [°C] 
R- Tepelný odpor [m2*K/W] 
U- Součinitel prostupu tepla [W/m2*K] 
sd- Ekvivalentní difúzní tloušťka [m] 
λ- Součinitel tepelní vodivosti [W/m*K] 
ρ- Objemová hmotnost [kg/m3] 
C- Měrná tepelná kapacita [J/kg*K] 
μ- Faktor difúzního odporu [-] 
θ- Teplota prostředí [°C] 








1.1 Cíl práce 
Dvouplášťové střechy patří mezi velmi časté konstrukce, které se nezřídka vyskytují 
při rekonstrukcích. V České republice nachází bezmála 200 tisíc panelových objektů [19], 
z nichž u podstatné části bylapři výstavbě zvolena konstrukce zastřešení jako dvouplášťová 
s provětrávanou dutinou. Avšak tehdejší míra zateplení již zcela nevyhovuje dnešním 
náročným požadavkům. Proto jsou dnes při celkových rekonstrukcích objektů střechy 
dodatečně zateplovány. Tato práce má za cíl ověřit technologii dodatečného zateplení 
pomocí aplikace foukaného celulózového izolantu do provětrávané dutiny. Při návštěvách 
střech byly odebrány vzorky a zhodnocen celkový stav střech, u kterých bylo zateplení 
realizováno již před několika lety. V teoretické části budou potencionálně problémové 
detaily ověřeny plošnými a prostorovými modely. Na jejich základě budou stanoveny 
liniové a bodové činitele prostupu tepla. Dále bude hodnoceno, zdanení v provětrávané 
dutině během roku překročena maximální hodnota relativní vlhkosti. Další oblastí práce 
bude porovnání potřeb tepla jednotlivých variant dle stavu a materiálového řešení horního 
pláště dvouplášťové střechy. 
 
1.2 Dvouplášťové střechy 
 
• Historie použití 
 
Dvouplášťové střechy patří mezi často užívané konstrukce, a ne jinak tomu bylo i 
v minulosti. Prvopočátky jejich použití sahají již do 50. let s příchodem panelových objektů 
typu G40 a G57. Avšak v 60. letech se dostaly do pozadí, jelikož byly upřednostňovány 
střechy jednoplášťové. Nejvíce dvouplášťových střech, na které je dnes možné narazit, byly 
zrealizovány až v letech 70. a 80. To je způsobeno snahou o odstranění typických závad a 
problémů střech jednoplášťových [3].Dalším důvodem bylo, že pěnový polystyren byl 
v tomto období deficitní materiál[3]. Později byly dvouplášťové střechy využívány taktéž 










− relativně bezpečná a spolehlivá střešní konstrukce i pro budovy s vnitřním prostředím s 
vysokou relativní vlhkostí 
− obvykle suchá a tudíž rychlá montáž technologicky nezávislá na ročním období 
− v případě zabudované vlhkosti či zatečení dobré regenerační vlastnosti 




− dvouplášťová střecha je velmi často technicky i investičně náročnější než jednoplášťová 
varianta 
− hydroizolační souvrství je více namáháno vnějšími vlivy 
− vyšší výška atiky, jenž má vliv na vzhled budovy [1] 
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Dá se říci, že byly vždy považovány za velmi spolehlivou variantu zastřešení. U 
správně navržených dvouplášťových střech nedocházelo ke kondenzaci. Další jejich velkou 
výhodou bylo, že provětrávaná vzduchová mezera odváděla vlhkost, která se mohla 
vyskytnout při zatečení nebo již jako zabudovaná při realizaci střechy. [2] 
 
Skladba dvouplášťové střechy by se dala rozdělit na tyto hlavní částí: 
 
• Horní plášť 
Jeho hlavní náplní je hydroizolační funkce. Z tohoto důvodu je vždy ve 
sklonu.Minimální sklon je 1°. Tvar horního pláště dvouplášťové střechy velmi ovlivňuje 
nejen způsob jejího odvodnění, ale i správné provětrání její vzduchové vrstvy. Nosná 
konstrukce je téměř vždy prefabrikovaná. Jako materiál je použito dřevo, prefabrikované 
betonové prvky či keramické panely. Původní hydroizolační souvrství bylo u panelových 
objektů téměř výhradně tvořeno asfaltovými pásy s ochranným nátěrem. [1] 
 
 




Obrázek 1.2-3: pultový a tzv. motýlkový tvar s mezistřešním žlabem [2] 
 
Z výše uvedených tvarů horního pláště se nejvíce problémový jeví tzv. motýlkový tvar. 
V prostoru mezistřešního žlabu může po dodatečném zafoukání tepelného izolantu dojít 
k vyplnění vzduchové mezery. V takovém případě nemůže docházet k dostatečnému 
provětrávání vzduchové mezery. Tyto problémy mohou být již před dodatečným 
zateplením chybou špatného návrhu, kdy tloušťka vzduchové mezery není dostatečná. [2] 
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• Vzduchová mezera 
Vzduchová mezera slouží k proudění vzduchu mezi přiváděcími a odváděcími otvory. 
Tímto způsobem odvádí vodní páru, která proniká z interiéru a mohla by způsobit 
kondenzaci na spodním povrchu horního pláště. Pohyb vzduchu v dutině je zajištěn dvěma 
způsoby. Prvním z nich je tlak větru na návětrné straně střechy a sáním větru na závětrné 
straně střechy. Druhým je rozdíl teplot vzduchu u přiváděcího a odváděcího větracího 
otvoru. 
 
Obrázek 1.2-4: Schéma dvouplášťové střechy [1] 
 
1-Provětrávaná vzduchová dutina, 2-spodní plášť, 3-Horní plášť, 4-hydroizolace, 5-tepelná 
izolace, 6-přiváděcí větrací otvory, 7- odváděcí větrací otvory 
 
Interiér v zimě: 
Teplota: 21°C 
Relativní vlhkost: 50% 
Částečný tlak vodní páry: 1242,5 Pa 
Exteriér v zimě: 
Teplota: -15°C 
Relativní vlhkost: 84% 
Částečný tlak vodní páry: 138,6 Pa 
 
Rozdíl částečných tlaků vodní páry mezi interiérem a exteriérem(dutinou) činí 
1103,9 Pa. Na základě toho proniká vlhkost difuzí přes spodní plášť z interiéru do prostoru 
provětrávané dutiny.Rozdíl mezi teplotou v interiéru a exteriéru je 35°C. Vzduch se proto 
postupně v dutině ohřívá. Na konci dutiny bývá ohřátý vzduch již často maximálně nasycen 
vlhkostí. Vzniká tak riziko kondenzace vlhkosti spodního povrchu horního pláště. Tomu se 
dá předejít zateplením horního pláště a tudíž zvýšením teploty spodního povrchu horního 
pláště nad teplotu rosného bodu. Toto opatření také zabraňuje nočnímu podchlazování 
horního pláště vlivem výměny tepla sáláním mezi horním pláštěm a oblohou. Při tomto 
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jevu je povrch horního pláště podchlazen pod teplotu rosného bodu. Dochází k vysrážení 
vlhkosti ve formě rosy nebo jinovatky na spodním povrchu horního pláště. Při růstu teploty 
dojde k roztátí jinovatky a možnému zatečení do interiéru.[2] 
 
Dalšími důležitými vlivy jsou okolní zástavby, vegetace a převládající větry. Tyto 
vlivy není možné v současné době zahrnout do výpočetních programů. Možnosti a případné 
problémy musí uvážit projektant dle svých zkušeností a znalostí. [2] 
 
 
Obrázek 1.2-5: Znázornění převládajících větrů v Praze ve výšce 10m [20] 
 
Výše zmíněný obrázek 1.2-5 lze brát s určitým nadhledem, neboť záleží na konkrétních 
lokálních podmínkách. Mezi lokální faktory se dají zařadit následující zmíněné 
vlivy.Lokality v údolní poloze, kde se proudění stáčí ve směru údolí, naopak na hřebeni má 
vítr tendenci se stáčet kolmo na hřeben. Jestliže se v blízkosti nachází horský hřeben, lze 
poté očekávat obtékání větru kolem této překážky. Proudění za hřebenem je spíše zmírněno 
jeho přítomností, nebo naopak dochází k padavému větru z hor, jehož intenzita může být 
vyšší. Vliv menších prvků jako jsou malá údolí do 100m či ploché hřebeny je obecně malý. 
Avšak v  menších výškách nad zemí může být směr větru dosti ovlivněn velkými lokálními 
objekty, jako jsou například budovy, uliční blokynebo vzrostlý les. [21] 
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• Spodní plášť 
Hlavní funkce je tepelně izolační. Spodní plášť tvoří stropní konstrukce, na které může 
být parozábrana. Na případné parozábraně se nachází tepelná izolace.Tepelná izolace byla 
tvořena převážně rohožemi z minerálních, případně skelných vláken. Tloušťky se 
pohybovaly kolem 50mm, po revizi tepelně technických požadavků v roce 1979 navýšily 
na 120mm.[6]Další funkcí, kterou spodní plášť plní, je funkce vzduchotěsnící. [3] 
 
• Obvodovýpanel-atika 
Ohraničuje provětrávanou vzduchovou dutinu. Jsou zde umístěny větrací otvory, které 
zajišťují výměnu vzduchu v dutině. Ve stropní rovině navazuje na obvodové stěny, kde je 
riziko vzniku tepelného mostu. 
 
1.3 Úvod do problematiky dodatečného zateplení dvouplášťových střech 
 
• Dodatečné zateplení foukanou izolací 
 
Dodatečné zateplení dvouplášťové střechy bylo donedávna velmi problematické a 
ekonomicky nákladné, jelikož bylo nutné při vkládání dodatečné tepelné izolace rozebrat 
horní plášť. Toto může být obzvláště problematické v případně prefabrikovaných 
železobetonových panelů vzhledem k jejich značné hmotnosti.V případě dodatečného 
zateplení foukanou izolací je nutné vytvořit v horním plášti otvory pro nafoukání izolantu 
(Obrázek1.3-1). Tyto otvory se poté osadí odvětrávacími komínky a opatří hydroizolační 
vrstvou. Dále není nutný další zásah do stávajícího souvrství. Je však nutné, aby stav 
střechy byl dobrý, zvláště pak horní plášť, především u varianty s dřevěným záklopem. 
Velmi často však dochází k mírně většímu zásahu, kdy se reviduje celkový stav střechy a 
přichází výměny hydroizolace, oplechování, osazení nových vpustí a případně dalších 




Obrázek 1.3-1: Provádění otvorů pro nafoukání izolantu, Aplikace izolantu do dutiny [13] 
 
 
• Možná rizika spojena se zateplením 
Po nafoukání izolačního materiálu dojde ke zvýšení tepelného odporu, avšak difuzní 
odpor se příliš nemění.Vzhledem k vyššímu tepelnému odporu klesá prostup tepla do 
prostoru provětrávané mezery, tudíž je teplota vzduchu v mezeře nižší. Takový vzduch se 
však rychleji nasytí vodní parou, která proudí z interiéru v téměř nezměněném množství. 
[2]Dále dochází ke zmenšení vzduchové mezery, což zhoršuje proudění vzduchu. Z toho 
plyne zhoršení odvodu vodních par a tudíž další zvýšení relativní vlhkosti uvnitř vzduchové 
dutiny. Z těchto všech důvodů je nutné před dodatečným zateplením metodou foukané 
izolace do vzduchové mezery zhodnotit celkové možnosti, technický stav a případně zvolit 
jinou formu zateplení. 
 
 






Obrázek 1.3-3: Vlhké materiály a první stopy růstu plísní a hub [22] 
 
Na obrázcích 1.3-2 a 1.3-3jsou příklady špatně navržené dvouplášťové střechy, kde 
došlo ke kondenzaci na spodním povrchu horního pláště. Tato porucha pravděpodobně 
nebyla způsobena dodatečným zateplením. Z obrázků vyplývá spíše chyba v návrhu 
projektové dokumentace, kde byl opomenut či poddimenzován systém odvětrání vzduchové 
dutiny. Případný vliv mohlo mít i vysoké množství sněhu (riziko zasněžení větracích 
komínků). Nicméně tento příklad ukazuje možná rizika spojená s kondenzací uvnitř dutiny 
a jejími následky. 
 
Jinou formou zateplení může být například přeměna dvouplášťové střechy na 
jednoplášťovou, kdy je umístěna tepelná izolace na stávající hydroizolaci a větraná 
vzduchová mezera se změní na nevětranou dutinu (Obrázek 1.3-4). Tato přeměna se však 
nehodí pro horní plášť tvořený dřevěnými materiály. Všechny návrhy musí být posouzeny 
ve specializovaných programech, zda nedochází ve skladbě ke kondenzaci či jiným 
problémům. [2] 
 
Obrázek 1.3-4: Schéma přeměny dvouplášťové střechy s provětrávanou dutinou na jednoplášťovou s 
uzavřenou vzduchovou dutinou 
 
Při přeměně dvouplášťové střechy na jednoplášťovou je nutné tepelnou izolaci umístit 
na povrch horního pláště.Tloušťka této tepelné izolace se stanoví příslušným výpočtem 
s požadavkem, aby nedocházelo ve skladbě ke kondenzaci, především na spodním povrhu 
horního pláště nyní již nevětrané dutiny. Tloušťka této tepelné izolace bývá zpravidla vyšší  
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než přesah atiky nad horní plášť.  Z tohoto důvodu je nutné navyšovat atiku, což vede 
k dalším nákladům. [12] Dále navýšením atiky je změněn vnější vzhled objektu, tudíž je 
nutné stavební povolení, které sebou přináší určitá negativa. Je též nutné zateplit atikové 
panely, jinak zateplení horního pláště zcela ztrácí smysl. 
 
• Řešení při zachování dvouplášťové střechy s větranou mezerou 
Možných řešení je několik. Možné jsou také kombinace některých níže 
uvedených.Prvním z nich by mohlo být zvýšení difuzního odporu spodního pláště. Avšak 
umístění nové parozábrany na stropní konstrukci není možné a zpravidla to není možné ani 
pod ní. 
 
Další možností je zvýšení tepelného odporu horního pláště přidáním tepelného 
izolantu na stávající hydroizolaci. Tímto opatřením zamezíme podchlazování spodního 
povrchu horního pláště, tudíž by nemělo docházet ke kondenzaci. Toto řešení má určitá 
negativa, jelikož tepelná izolace na horním plášti velmi málo přispívá k tepelně-izolační 
obálce budovy. Další nevýhodou je nutnost vytvoření nové hydroizolační vrstvy. Toto 
řešení je též doplněno o síť odvětrávacích komínků. Tudíž je toto řešení do určité míry 
ekonomicky náročnější než poslední varianta, avšak mělo by být nejvíce spolehlivé. 
 
 
Obrázek 1.3-5: Detail tepelné izolace umístěné na horním plášti- střecha z in-situ měření v Litoměřicích 
 
V současnosti je nejčastější řešením zhotovení rastru odvětrávacích komínků a 
zachování větracích otvorů v atice.  Tímto se má znásobit výměna vzduchu i přes její menší 
světlost. Nevýhodou tohoto řešení je, že není zcela možné stanovit přesný počet 
odvětrávacích komínků. Jejich návrh probíhá empiricky. Výrobce uvádí přibližný počet 
jako 1m2 větracích otvorů na 100 až 300 na m2.[13] Další nevýhodou je cena jednoho 
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větracího komínku, který v počtech, které se běžně navrhují, není zanedbatelná. [12] 
 
Obrázek 1.3-6: Viditelné rozmístění větracích komínků- střecha z in-situ měření Hejnice 
 
 
1.4 Tepelná izolace Climatizer Plus 
 
• Popis a výroba materiálu 
Tepelná izolace na bázi celulózových vláken s přísadami kyseliny borité a síranu 
hořečnatého. Základní surovinou je novinový papír, který je rozvlákněn strojním zařízením. 
Přísady plní funkci zvýšení odolnosti proti napadení houbami, plísněmi, hlodavci a také 








Výrobek lze použít jako izolace šikmých střech, podlah, dutin ve stěnách, trámových 
stropech a dvouplášťových střechách. Velkou výhodou tohoto systému může být nenáročné 















Tabulka 1.4-1: Tabulka vlastností materiálu Climatizer Plus převzatá od výrobce [13] 
 
1.5 Konstrukční varianty dvouplášťových střech 
Tato podkapitola slouží k základnímu pochopení tehdy používaných konstrukčních 
řešení. Samotných konstrukčních řešení je více, především se mohou lišit v materiálovém 
řešení, případně kombinací konstrukčních řešení apod. 
Obecně platí pro tehdejší provádění dvouplášťových střech, ženebyly jednotné 
projektové podklady[12], a tudíž řešení vždy záviselo na místních podmínkách. Proto 
jednotlivé informace lze brát pouze jako orientační a v mnoha případech se mohou 
vlastnosti jednotlivých střech lišit. 
 
• Varianta s betonovým horním pláštěm a spádovými klíny 
Horní plášť je tvořen železobetonovými prefabrikovanými panely. Obvyklé tloušťky se 
pohybují od 40mm u žebírkové varianty (žebra ve vzdálenosti přibližně 1m) do 120mm u 
plných panelů. Taktéž se místo železobetonu používali keramicko-betonové panely. 
Rozpětí se pohybuje od 2,6 do 6m. Tyto panely jsou uloženy na železobetonových 
prefabrikovaných spádových klínech obvyklé tloušťky 100mm. Na stropní konstrukci je 





Obrázek 1.5-1:  Schéma příčného řezu- Varianta s železobetonovým horním pláštěm 
 
Obrázek 1.5-2: Schéma podélného řezu- Varianta s železobetonovým horním pláštěm 
 
• Varianta dřevěného horního pláště a záklopu 
Horní plášť je tvořen prkenným záklopem obvyklé tloušťky 24mm. Tyto prkna jsou 
uložena na krokve rozmístěné v osové vzdálenosti 0,6-1,2m. Krokve jsou uloženy na 
vaznicích. Tyto vaznice jsou v obvyklé vzdálenosti 3m a jsou uloženy na sloupky v rastru 
přibližně 3x3m. Pod sloupky se nachází dřevěný práh, který roznáší zatížení a jsou do něj 
sloupky ukotveny. Další možnou variantou je nahrazení prkenného záklopu 
kompletizovanými dřevěnými panely o maximální velikosti 3x2m a tloušťky 145mm. Další 
možnou variantou bylo nahrazení dřevěných sloupků příhradovou dřevěnou konstrukcí.[3] 
 
 




Obrázek 1.5-4: Schéma podélného řezu- Varianta s dřevěným horním pláštěm 
 
• Kombinovaná varianta 
Zde existuje mnoho variant způsobů realizace dvouplášťových střech. Zde uvedený 
příklad je kombinace dřevěného prkenného záklopu a zděných (betonových) pilířů. Rastr 
těchto pilířů je velmi variabilní a odpovídá dimenzi vaznic a možného bodového zatížení 
stropní konstrukce.[3] [12] 
 
 
Obrázek 1.5-5: Schéma příčného řezu- Kombinovaná varianta 
 
 










1.6 Normové požadavky na dvouplášťové ploché střechy 
 
 
1.6.1 Normové požadavky na dvouplášťové ploché střechy 
 
Norma, která se obecně zabývá požadavky navrhování a rekonstrukcí střech je ČSN 
73 1901. Základní tepelně technické požadavky jsou popsány v ČSN 73 05 40-2-Tepelná 
ochrana budov-Požadavky. Výpočtové metody tepelně technických vlastností popisuje 
norma ČSN 73 05 40-4-Tepelná ochrana budov-Výpočtové metody. [1] 
 
Samotné posouzení by se dalo rozdělit na dvě části. V první části je posuzovaný spodní 
plášť. Ve druhé části posouzení je pak nutné ověřit provětrávanou vzduchovou dutinu a 
horní plášť. [2] 
 
• Spodní plášť 
 
Teplotní faktor vnitřního povrchu fRsi [-]  
V zimním období musí konstrukce v prostorech s relativní vlhkostí vnitřního 
vzduchu φi ≤ 60% vykazovat v každém místě teplotní faktor vnitřního povrchu fRsi, jenž 
splňuje podmínku fRsi≥fRsi,N.[16] Stanovení fRsi,N je podrobně popsáno v ČSN 73 05 40-
4.[17] 
 
Součinitel prostupu tepla U [W/m2*K] 
Konstrukce vytápěných, případně chlazených budov, musí mít v prostorech 
s relativní vlhkostí vzduchu ϕ
i 
≤ 60 % součinitel prostupu tepla U [W/m2*K] takový, aby 
splňoval podmínku U≤UN, kde UN[W/m2*K] je požadovaná hodnota součinitele prostupu 
tepla. Pro plochou střechu je tato hodnota stanovena UN=0,24 [W/m2*K]. [16] 
 
Požadavek na šíření vodní páry 
Pro stavební konstrukce, kde by kondenzace vodní páry mohla ohrozit její požadovanou 




• Vzduchová dutina a horní plášť 
 
Relativní vlhkost vzduchu ve vzduchové dutině 
Relativní vlhkost proudícího vzduchu nesmí překročit 90% v celém prostoru dutiny. 
Dle normy ČSN 73 05 40-2 při výpočtu je nutné předpokládat stav bezvětří, tudíž rychlost 
větru je nulová. [16] 
 
Teplotní faktor vnitřního povrchu horního pláště 
Zde obdobně jako u vnitřního povrchu spodního pláště musí spodní povrch horního 
pláště splňovat požadavek fRsi≥ fRsi,N. [16] 
 
1.6.2 Přehled vývoje tepelně-technických požadavků na vybrané obalové konstrukce 
 
Vybranými obalovými konstrukcemi jsou především na mysli obvodové stěny a 
konstrukce střech (po rozdělení požadavků na ploché a šikmé, jsou uváděny hodnoty pouze 
pro ploché střechy) 
 
• Období do roku 1949 
Základním a také jediným kritériem pro vyhodnocování a posuzování tepelně 
izolačních vlastností obvodových stěn byla po dlouhá období cihelná stěna z plných 
pálených cihel tl. 450mm. Tyto požadavky byly poprvé uvedeny v normě pro výpočet 
tepelných ztrát z roku 1949. Požadavky zůstaly nezměněny i po revizi z roku 1955. 
V těchto normách se již používali hodnoty součinitele prostupu tepla a tepelného odporu. 
Jednotky používané v tomto období byly pro tepelný odpor m2*h*°C/kcal a pro součinitel 
prostupu tepla kcal/m2*h*°C. 
 
Druh konstrukce Tepelný odpor [m2*K/W] 
Obvodové stěny 0,69 
Stropní konstrukce (včetně plochých střech) 0,86 






• Období 1962-1979 
První tepelně technická norma z roku 1962 vytvořena speciálně pro tepelně technické 
vlastnosti stavebních konstrukcí. V této normě jsou zmíněny problematiky tepelných 
mostů, difúze a kondenzace vodních par. Avšak řešení bylo pouze ve smyslu slovních 
pokynů a doporučení. 
 





Obvodové stěny Do -15 0,52 45 
Pod -15 0,56 50 
Ploché střehy Do -15 0,95 80 
Pod -15 1,03 90 
Tabulka 1.6-2: Přehled požadovaných tepelných odporů v období 1962-1964 
 
 
Již 2 roky poté v roce 1964 byla provedena revize. Hlavním důvodem bylo 
stanovení reálnějších hodnot součinitele tepelné vodivosti lehkých betonů a na základě toho 
stanovení tloušťky obvodových panelů. Příčinou byly velmi časté problémy z tepelně 
technického hlediska. Docházelo ke kondenzaci vodních par na vnitřních površích a 










Druh konstrukce Teplotní oblast Tepelný odpor 
[m2*K/W] 
Obvodové stěny Oblast I. 0,52 
Oblast II. 0,56 
Ploché střechy Oblast I. 0,95 
Oblast II. 1,03 
Tabulka 1.6-3: Přehled požadovaných tepelných odporů v období 1964-1979 
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• Období 1979-1992 
Další změny přišly až v roce 1979. Pro objekty realizované do roku 1983 (1985) byly 
stanoveny přípustné nižší hodnoty (uvedeny v závorkách).  
 
Druh konstrukce Teplotní oblast Tepelný odpor 
[m2*K/W] 
Součinitel prostupu tepla 
[W/m2*K] 
Obvodové stěny Oblast I. (-15C) 0,95 (0,55) 0,89(1,39) 
Oblast II. (-18C) 1,00 (0,61) 0,86 (1,29) 
Oblast III. (-21C) 1,10 (0,67) 0,79 (1,19) 
Ploché střechy Oblast I. (-15C) 1,80 (0,91) 0,51 (0,93) 
Oblast II. (-18C) 1,95 (1,00) 0,47 (0,86) 
Oblast III. (-21C) 2,15 (1,10) 0,43 (0,79) 
Tabulka 1.6-4: Přehled požadovaných tepelných odporů v období 1979-1992 
 
Dále následovalo několik dalších změn a úprav, avšak v této době již k realizaci 
panelových objektů nedocházelo. Současné požadavky stanovuje ČSN 73 0540-2 z roku 
2011 aktualizovaná v roce 2012. 
 
Druh konstrukce Součinitel prostupu tepla 
[W/m2*K] 
Obvodové stěny 0,30 
Ploché střechy 0,24 
Tabulka 1.6-5: Přehled požadovaných tepelných odporů v současnosti 
 





2 Praktická část 
2.1 Měření in-situ 
Po dohodě se zástupci společnosti CIUR bylo uskutečněno několik návštěv již 
dodatečně zateplených střech. Tyto návštěvy měly prokázat, zda nedochází k lokálním ale i 
systémovým poruchám. Během těchto in-situ měření budou odebrány vzorky, 
zdokumentován celkový stav a zjištěny konkrétní skladby. 
2.1.1 Bytový dům Litoměřice 
• Popis objektu 
Panelový objekt typu VVÚ-ETAse sedmi nadzemními podlažími postavený v roce 
1987.V roce 2003 proběhla částečná rekonstrukce dvouplášťové střechy. V roce 2014 byl 
objekt zrekonstruován. Byla zhotovena nová fasáda, vyměněny okenní otvory. [12] Objekt 
se nachází v chráněné krajinné oblasti České středohoří. 
 
Obrázek 2.1-1: Objekt po rekonstrukci fasády 
 
• Popis původního zastřešení 
Původní střecha byla dvouplášťová motýlková, skladba viz popis skladby střešního 
pláště. V roce 2003 byla vyměněna hydroizolační vrstva a zároveň na původní hydroizolaci 




Obrázek 2.1-2: Pohled na střechu 
 
• Realizace dodatečného zateplení střechy 
V roce 2014 byla dodatečně zateplena střecha foukaným izolantem Climatizer plus 
v tloušťce 180mm. Byly nainstalovány další odvětrávací komínky.Na obrázku 2.1-2 je 
patrný velký počet odvětrávacích komínků.Je otázkou, zdali je tento zvýšený počet 
skutečně potřeba. Každý komínek je zdrojem potencionálních poruch viz obrázek 2.1-3 a 
také poměrně velká finanční zátěž, kdy cena jednoho komínku včetně montáže se pohybuje 
kolem 1000,-[12]. 
 




Vzhledem k tomu, že se objekt nachází v CHKO České středohoří a je zde 
sledovaný výskyt chráněného rorýse obecného, bylo nutné na fasádě při její obnově 
vytvořit umělá hnízdiště. Pokud by se tak nestalo, zástupce CHKO by neschválil osazení 
atikových otvorů mřížkou, to by však vedlo k degradaci izolantu, vzhledem k tomu, že by 
hnízdící pták mohl vynášet a přeskupovat nafoukaný izolant. [12] 
 
Obrázek 2.1-4: Umělá hnízdiště pro chráněné rorýsy rbecné 
 
 




• Použité vybavení při měření 




-plastové nádobky na odběr vzorků 
 
• Výsledky měření 
Měření by se dalo rozdělit na místní, pomocí čidel a laboratorní, kde byly odebrány 
vzorky jednotlivých materiálů. Poté byly tyto vzorky zváženy a vysušeny, aby bylo možné 
stanovit hmotnostní vlhkost. Místní měření probíhalo pomocí trojice čidel, která měřila 
v minutových intervalech teplotu a relativní vlhkost. 
 
Obrázek 2.1-6: Schéma střechy s vyznačením poloh sond 
 
 




Graf 2.1-2: Průběh teplot během měření 
 
Z průběhů je patrné, že naměřené hodnoty relativní vlhkosti v dutině jsou nižší než 
v exteriéru. Tyto hodnoty jsou zcela bezpečné a neznačí žádné potencionální problémy, 
avšak je nutné si uvědomit, že tyto hodnoty byly změřeny v měsíci květnu. Pro ověření zda 
nedochází ke kondenzaci, by bylo vhodné měření opakovat v zimních měsících. U sondy 2 
došlo k poklesu teploty, to může být způsobeno buď tím, že měřící přístroj postupně 
kalibroval měřenou teplotu. Nebo tím, že po otevření střechy zde došlo k „průvanu“ a tudíž 
k ochlazení prostoru dutiny. 
Dále byly odebrány vzorky ke zjištění hmotnostní vlhkosti, hodnoty viz níže tabulka 
2.1-1. 
 
Výpočet hmotnostní vlhkosti 
  
mw hmotnost vlhkého materiálu [g]
md hmotnost suchého materiálu [g]
mw=mmw-mm [g]
md=mmd-mm [g]
mm hmotnost misky [g]
mmw hmotnost misky včetně vlhkého materiálu [g]





Tabulka 2.1-1: Hmotnostní vlhkosti odebraných vzorků 
 
Z hodnot z tabulky 2.1-1 vyplývá, že hmotnostní vlhkost u Climatizeru Plus je 
v průměru 8,4%, taková je přibližně hmotnostní vlhkost při relativní vlhkosti 50%. 
Zajímavostí je, že vzorek novinového papíru, který byl nalezen při odebírání vzorků, má 
velmi podobnou hmotnostní vlhkost jako Climatizer Plus.To je způsobeno tím, že je 
Climatizer Plus vyráběn z rozvlákněné celulózy. Lze tedy toto považovat za určitou 
kontrolu výsledků. U ostatních materiálů je situace obdobná. Z těchto výsledků lze říci, že 
je konstrukce spolehlivá a bez problémů. Schéma střechy s vyznačením poloh sond je 
uvedena v příloze. 
 
 
























Relativní vlhkost vzduchu [%]
 




• Popis skladby střešního pláště 
 




Obrázek 2.1-8: Prostor dutiny u sondy č. 2  (u atiky) a sondy č. 1 (u vpusti) 
 
 
Obrázek 2.1-9: Vzorek minerální plsti 
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• Celkové zhodnocení stavu 
 
Střecha nevykazovala téměř žádné poruchy. Nebyly zjištěny stopy po kondenzaci, ani 
nebyl zjištěn růst plísní. Jediná lokální porucha nastala u jednoho z větracích komínků, kde 
byla absence vrchního krytu, a tudíž docházelo k zatékání do střešní dutiny. Další lokální 
poruchy, které by se daly vytknout, se týkají hydroizolační vrstvy, kde dochází k tvorbě 
kaluží vlivem nedokonalého spádování. 
 
2.1.2 Bytový dům Hejnice 
• Popis objektu 
Panelový objekt se čtyřmi nadzemními podlažími postavený v 90. letech 20. století. 
V roce 2016 proběhla částečná rekonstrukce dvouplášťové střechy. [12] Objekt se nachází 










• Popis původního zastřešení 
Původní střecha byla dvouplášťová motýlková, skladba viz popis skladby střešního 
pláště. V roce 2016 byla dodatečně zateplena foukanou izolací tl. 140-180mm. [12] Dále 
byla střecha osazena sítí odvětrávacích komínků. 
 
Obrázek 2.1-11: Pohled na střechu 
 
• Realizace dodatečného zateplení střechy 
V roce 2016 byla dodatečně zateplena střecha foukaným izolantem Climatizer Plus 
v tloušťce 180mm. Byly nainstalovány také odvětrávací komínky. Na obrázku 2.1-11je 
vidět pravidelný rastr rozmístění odvětrávacích komínků. Zde je již menší počet 
odvětrávacích komínků než u předešlé střechy v Litoměřicích. Problémem by však mohla 
být jejich nedostatečná výška nad hydroizolační vrstvou, která činí pouze 220 mm po 
spodní hranu hlavy větracího komínku (Obrázek 2.1-13). Vzhledem k umístění objektu 
v podhorské oblasti, by toto mohlo vést k dlouhým obdobím v zimě, kdy by nebyla 
vzduchová dutina dostatečně provětrávána. 
 
 




Obrázek 2.1-13: Odvětrávací komínek výšky 260mm 
 
• Použité vybavení při měření 




-plastové nádobky na odběr vzorků 
 
• Výsledky měření 
Měření by se dalo rozdělit na místní, pomocí čidel a laboratorní, kde byly odebrány 
vzorky jednotlivých materiálů. Poté byly tyto vzorky zváženy a vysušeny, aby bylo možné 
stanovit hmotnostní vlhkost. Místní měření probíhalo pomocí trojice čidel, která měřila 
v minutových intervalech teplotu a relativní vlhkost. 
 




Graf 2.1-4: Průběh relativní vlhkosti během měření 
 
 
Graf 2.1-5: Průběh teplot během měření 
 
 
Počátek měření ovlivnilo lehké mrholení, to je vidět především z průběhu relativní 
vlhkosti. Dále je z průběhů patrné, že naměřené hodnoty relativní vlhkosti v dutině jsou 
nižší než v exteriéru. Tyto hodnoty jsou zcela bezpečné a neznačí žádné potencionální 
problémy, avšak je nutné si uvědomit, že tyto hodnoty byly změřeny v měsíci květnu. Pro 
ověření zda nedochází ke kondenzaci, by bylo vhodné měření opakovat v zimních měsících 
po delší časové období. 
 




Tabulka 2.1-2: Hmotnostní vlhkosti odebraných vzorků 
 
Z hodnot z tabulky 2.1-2 vyplývá, že hmotnostní vlhkost u Climatizeru plus je 
v průměru 11,1%, taková je přibližně hmotnostní vlhkost při relativní vlhkosti 50%. U 
ostatních materiálů je situace obdobná. Z výsledků lze říci, že je konstrukce spolehlivá a 
bez problémů. Schéma střechy s vyznačením poloh sond je uvedena v příloze. 
 
• Popis skladby střešního pláště 
 
Obrázek 2.1-15: Skladba střešního pláště 
 
 






Obrázek 2.1-17: Původní minerální izolace 
 
 
• Popis stavu atikových větracích otvorů 
 
Obrázek 2.1-18: Pohled na atikové panely s větracími otvory a pohled na větrací otvor 
 
Obrázek 2.1-19: Detail krytky atikového otvoru 
 
 
Z výše uvedených fotek vyplývá několik věci. Na mnoha místech chybí úplně krytka 
atikového otvoru, což by mohlo vést k degradaci a přeskupování izolantu (ptactvo, kuny 
40 
 
apod.). V otvorech, kde ještě krytka otvoru je, však došlo k velkému zanesení nečistotami a 
aktivní plocha umožňující proudění vzduchu je přibližně 60%. Z poslední fotky je vidět, že 
nafoukaný izolant nezanesl větrací otvor (na fotce ne zcela zřetelné, jelikož náklon 
fotoaparátu zkreslil pohled). 
 
• Celkové zhodnocení stavu 
 
Střecha nevykazovala téměř žádné poruchy. Nebyly zjištěny stopy po kondenzaci, ani 
nebyl zjištěn růst plísní. Dodatečně nafoukaná izolace tvoří poměrně jednolitou izolaci 
s téměř konstantní tloušťkou. Problémové se jeví ponechání původních krytek atikových 
větracích otvorů, jak vzhledem k jejich časté absenci, tak k jejich zanesení. Další problém 
se týká nedostatečné výšky odvětrávacích komínků. Vzhledem k umístění objektu 
v podhorské oblasti, by při zasněžení komínků nebyla dostatečně odvětrávána vzduchová 
mezera, a tudíž by mohlo docházet ke kondenzaci na spodní straně střešních panelů. 
 
2.1.3 Pavilón základní školy Plzeň-jídelna 
 
• Popis objektu 
Objekt se dvěma nadzemníma podlažími postavený v 70. letech 20. století. Objekt 
slouží jako jídelna s vývařovnou s potřebným zázemím.  V roce 2006 a 2008 proběhly 
rekonstrukce střechy a taktéž fasády. [12] Objekt je umístěn v areálu 15. základní školy 
v Plzni. 
 
Obrázek 2.1-20: Objekt 1- školní jídelna 
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• Popis původního zastřešení 
Původní střecha byla jednoplášťová, skladba viz popis skladby střešního pláště. V roce 
2006 byla provedena realizace vrchního pláště dvouplášťové střechy, původní 
jednoplášťová střecha zůstala netknuta. Z finančních důvodů byla dodatečně zateplena až 
v roce 2008 foukanou izolací zjištěné tloušťky v rozmezí 160-180mm. [12] Dále byla 
střecha osazena větracími hlavicemi. Provětrávání také zajišťují otvory v přesahu střechy.  
 
 
Obrázek 2.1-21: Pohled na střechu školní jídelny 
 
• Realizace dodatečného zateplení střechy 
V roce 2008 byla dodatečně zateplena střecha foukaným izolantem Climatizer plus 
v tloušťce 180mm. Byly nainstalovány také odvětrávací komínky. Na obrázku 2.1-21 je 
vidět pravidelný rastr rozmístění odvětrávacích komínků. Zde je již menší počet 
odvětrávacích komínků než u střechy v Litoměřicích. 
 




-plastové nádobky na odběr vzorků 
-hrotový vlhkoměr Hygrotest 6500 
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• Výsledky měření 
Vzhledem k ne příliš vypovídajícím výsledkům místních měření v předchozích 
případech, bylo zdejší měření pouze laboratorní, to znamená, že byly odebrány vzorky 
jednotlivých materiálů. Poté byly tyto vzorky zváženy a vysušeny, aby bylo možné stanovit 
hmotnostní vlhkost. Dále byl použit hrotový vlhkoměr pro stanovení hmotnostní vlhkosti 
dřevěných konstrukcí. 
Vyhodnocení a hodnoty odebraných vzorků ke zjištění hmotnostní vlhkostijsou 
v tabulce 2.1-3 v další podkapitole. 
 
• Popis skladby střešního pláště 
 
Obrázek 2.1-22: Skladba střešního pláště 
 
Horní plášť je tvořen prkenným záklopem tl. 24mm. Hydroizolaci tvoří asfaltové 
pásy tl. 4mm. Prkenný záklop je nesený soustavou krokví ve vzdálenosti 1,2m. Krokve 
nesou vaznice, které jsou uloženy na betonových pilířích.Použití pilířů v rastru přibližně 
3x5,5 m se jeví jako nevhodné z důvodu velkého množstvím masivních tepelných mostů. 
Na jednom z těchto pilířů u podkladové fošny byl zjištěn výskyt plísně Cladosporium 
Herbarum. Tato plíseň se běžně vyskytuje ve vnějším prostředí a není výrazně nebezpečná 
pro stavební konstrukce. Avšak její přítomnost naznačuje, že by se v těchto místech mohly 
nacházet i jiné druhy plísní a hub. Příčinou této poruchy je pravděpodobně absence 



























Určení plísně probíhalo pod odborným dozorem v mikrobiologickélaboratoři 
umístěné v budově D Fakulty stavební ČVUT.  
 
 
Obrázek 2.1-27: Pracovní pult s digestoří ve specializované laboratoři Fakulty Stavební 
 
Pro odběr byly použity speciální sterilní vatové tyčinky v uzavíratelném obalu. Tyto 
vatové tyčinky byly dopravenydo laboratoře, kde byly inukulovány Petriho misky s živnou 
půdou (jako medium pro získání živin byl použit slad). Po přibližně 20 dnech bylo 
provedeno určení druhu plísně. 
 
Cladosporium Herbarum 
Ideální teplota růstu se pohybuje mezi 18-28 °C, minimum -6 °C a maximum 32 °C. 
Vyskytuje se velmi hojně v prostředí po celém světě na substrátech rostlinného i 
živočišného původu. Jeho výtrusy se vyskytují v létě a na podzim ve velkém množství 
v ovzduší. Produkce významných mykotoxinů není známa, pro stavební konstrukce též 
není nijak zvláště nebezpečný.[23] 
 
• Celkové zhodnocení stavu 
 
Střecha nevykazovala téměř žádné poruchy. Nebyly zjištěny stopy po kondenzaci, ani 
nebyl zjištěn růst plísní, kromě fošny umístěné na betonovém pilíři. Avšak zde se jedná o 
poměrně neškodnou plíseň Cladosporium Herbarum, její výskyt ale může znamenat 
potencionální problém detailu, kde chybí podkladní asfaltový pás. Dodatečně nafoukaná 
izolace tvoří poměrně jednolitou izolaci s téměř konstantní tloušťkou.  
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2.1.4 Pavilón základní školy Plzeň-tělocvična 
 
• Popis objektu 
Objekt s jedním nadzemním podlažím postavený v 70. letech 20. století. Objekt slouží 
jako tělocvična s potřebným zázemím. V roce 2006 a 2008 proběhly rekonstrukce střechy a 




Obrázek 2.1-28: Objekt 2- tělocvična 
 
• Popis původního zastřešení 
Původní střecha byla jednoplášťová, skladba viz popis skladby střešního pláště. V roce 
2006 byla provedena realizace vrchního pláště dvouplášťové střechy, původní 
jednoplášťová střecha zůstala netknuta. Z finančních důvodů byla dodatečně zateplena až 
v roce 2008 foukanou izolací zjištěné tloušťky v rozmezí 160-180mm. V malé míře byly 
osazeny větrací komínky. Provětrávání střechy zajišťují po stranách otvory nad přesahem 





Obrázek 2.1-29: Pohled na střechu tělocvičny 
 
• Realizace dodatečného zateplení střechy 
V roce 2016 byla dodatečně zateplena střecha foukaným izolantem Climatizer Plus 
v tloušťce 180mm. Na obrázku 2.1-29 je vidět trojice odvětrávacích komínků, celkem se na 
této části střechy vyskytují čtyři. Autor této práce má k dispozici projektovou dokumentaci 
pro zhotovení rekonstrukce. V této dokumentaci se nachází navržený počet odvětrávacích 
komínků 28. Tato střecha ukazuje riziko rozmisťování odvětrávacích komínků, kdy není 
dodržena projektová dokumentace a je tudíž možným zdrojem případných poruch. 
 




-plastové nádobky na odběr vzorků 
-hrotový vlhkoměr Hygrotest 6500 
 
 
• Výsledky měření 
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Měření probíhalo stejným způsobem jako u pavilonu jídelny. To znamená, že byly 
odebrány vzorky jednotlivých materiálů. Poté byly tyto vzorky zváženy a vysušeny, aby 
bylo možné stanovit hmotnostní vlhkost. Dále byl použit hrotový vlhkoměr pro stanovení 
hmotnostní vlhkosti dřevěných konstrukcí. 
 
 






Obrázek 2.1-31: Schéma střechy s vyznačením poloh sond- pavilón tělocvičny 
 
 
Tabulka 2.1-3: Hmotnostní vlhkosti odebraných vzorků 
 
Vzhledem k možnosti vstoupit do dutiny střechy výlezem na střechu, nebylo nutné 
vytvářet otvory v horním plášti, tudíž se odběr vzorků omezil pouze na nafoukaný izolant. 
Z hodnot z tabulky 2.1-3 vyplývá, že hmotnostní vlhkost u Climatizeru Plus je v průměru 
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10%, taková je přibližně hmotnostní vlhkost při relativní vlhkosti 50%. To potvrzuje 
předchozí měření na střechách v Litoměřicích a Hejnicích. Toto měření doplňuje níže 
uvedená tabulka při měření vlhkosti dřevěných prvků hrotovým vlhkoměrem. Schéma 
střechy s vyznačením poloh sond je uvedena v příloze. 
 
 
Tabulka 2.1-4: Hmotnostní vlhkosti dřevěných prvků při měření hrotovým vlhkoměrem 
 
Před samotným měřením byl přístroj zkalibrován na aktuální teplotu a smrkové dřevo. 
Z hodnot získaných při měření vyplývá, že hmotnostní vlhkost u všech prvků je v zcela 
bezpečných hodnotách. Nejvyšší hodnota byla naměřena u podkladové fošny. U této fošny 
byl také zjištěn výskyt plísně Cladosporium Herbarum. Tato fošna je přímo uložena na 
betonovém pilíři, bez žádné podkladové vrstvy (např. asfaltový pás). Měření tak potvrdilo, 




• Popis skladby střešního pláště 
 
Obrázek 2.1-32: Skladba střešního pláště 
 
 
Na rozdíl od pavilonu jídelny (kde byly použity betonové pilíře) je zde použita 
nosná dřevěná příhradová konstrukce (obrázek 2.1-33). Horní plášť je tvořen prkenným 









Obrázek 2.1-34: Detail uložení sloupku na dřevěná práh, jenž je zakryt tepelnou izolací 
 
 
Při vstupu na střechu před samotným odběrem vzorků a dalších nezbytných činností 
byla spatřena pravděpodobně kuna lesní. Na obrázcích 2.1-35 a 2.1-36 jsou patrné stopy její 
stálé přítomnosti. Výrobce udává, že hlodavci apod. živočichové nemohou v sypkém 
materiálu se pohybovat. Avšak po několika letech se na povrchu sypkého izolantu vytvoří 
1-2cm silná krusta, po které se hlodavci apod. mohou bez problému pohybovat. Kuna zde 





Obrázek 2.1-35: V pozadí střešní nástavba, v popředí viditelné stopy od přítomnosti kuny lesní 
 
 




3 Výpočtová část 
Ve výpočtové části bude posouzeno 5 variant stavů střechy pro přibližnou geometrii 
střechy v Litoměřicích. Vzhledem k nemožnosti provedení více sondáží byly například 
pozice spádových klínů odhadnuty. Jmenovitě se jedná o varianty se železobetonovým 
pláště v původním stavu (ŽB PS), stavu se zateplením pouze střechy (ŽB S) a novém stavu, 
kdy je zateplena střecha i fasáda (ŽN NS). K nim byly vymodelovány alternativy 
s dřevěným horním pláštěm v původním (D PS) a novém stavu (D NS). U jednotlivých 
variant budou posouzeny plošné konstrukce, provětrávaná dutina, typické detaily a 
porovnány potřeby tepla. 
Plošné konstrukce budou posouzeny stacionárně. Pro použití byl zvolen program Teplo 
2014 EDU. Jednotlivé veličiny byly posouzeny na základě současných požadavků dle ČSN 
73 0540- 2. 
Posouzení provětrávané dutiny bude rozděleno na dvě části, stacionární a 
nestacionární. U stacionárního výpočtu je použit program Mezera 2010. V tomto programu 
byla provětrávaná dutina rozdělena na 2 úseky. U tohoto výpočtu nebylo uvažováno 
s vlivem dlouhovlnného záření. Dále se v posouzení neuvažuje s vlivem odvětrávacích 
komínků, jelikož to použitý program neumožňuje. Posouzeny budou všechny varianty. U 
železobetonového horního pláště je také posouzena varianta se zateplením horního pláště 
40mm polystyrenu. U nestacionárního výpočtu byl použit program WUFI 5.0. Návodem 
pro posouzení provětrávané dutiny ze zdroje [10]. V tomto modelu je již uvažováno s vlivy 
dlouhovlnného záření i s vlivem odvětrávacích komínků. Budou posouzeny pouze varianty 
se železobetonovým horním pláštěm, jelikož u dřevěného pláště je předpoklad vyšší 
bezpečnosti vzhledem k vyššímu tepelnému odporu horního pláště, jak ostatně potvrzuje 
stacionární výpočet. 
Typické detaily budou posouzeny plošnými a prostorovými modely. Tyto modely byly 
částečně zjednodušeny, byly zanedbány například stěrkové omítky, hydroizolační souvrství 
apod. Vliv těchto prvků na celkový model je minimální.Mezi tyto detaily se dají zařadit 
atiky, uložení horního pláště, případně vlivy střešních nástaveb. V těchto místech dochází 
k tvorbě tepelných mostů z důvodu absence tepelné izolace, která by chránila tyto 
vystupující konstrukce z linie tepelného zateplení. Na základě plošných a prostorových 
modelů budou stanoveny lineární a bodové činitele prostupu tepla. Pro tvorbu prostorových 
modelů je použit program Comsol Multiphysics 5.0, který je velmi komplexním 
programem, jenž zasahuje do různých odvětví od elektrotechnických modelů až po 
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simulace chemických procesů. Zde bude použit model na vedení tepla a vodních par. 
Princip výpočtu je založen na metodě konečných prvků. Samotný postup tvorby modelu byl 
následující. Nejprve bylo nutné vymodelování konstrukce v prostoru v programu Autodesk 
Autocad2014. Tento model byl importován do programu Comsol Multiphysics 5.0. Pro 
jednotlivé části modelu byly zvoleny materiálové charakteristiky a okrajové podmínky. 
Nakonec byla vytvořena výpočetní síť. Interpretace výsledků ohledně vedení tepla jsou 
velmi přesné na rozdíl od stanovení oblastí kondenzace. Zde jsou výsledky spíše 
informativní a je nutné je brát s rezervou [24]. Oblasti kondenzace mají citelnou 
bezpečnostní rezervu. Pro získání přesnějších výsledků by bylo nutné zvolit složitější 
výpočet. Je vhodné proto porovnávat výsledky mezi prostorovým modelem a plošným 
modelem programu Area 2014 EDU, která získává mnohem přesnější výsledky na základě 
Glaserovy metody [24]. 
Pro posuzování 2D detailů byl zvolen program Area 2014 EDU. Program Comsol 
Multiphysics 5.0 také umožňuje tvorbu 2D detailů, avšak z důvodu možné kontroly 
výsledků, zde byl zvolen program jiný. Dalším důvodem pro volbu programu Area 2014 
EDU byla možnost přesnějšího stanovení relativních vlhkostí, respektive kondenzačních 
zón. 
Na základě plošných a prostorových modelů budou stanoveny lineární a bodové 
činitele prostupu tepla. Po stanovení těchto činitelů bude vypočtena potřeba tepla přes 
otopné období se zahrnutím právě těchto činitelů. Nakonec bude porovnáno 5 variant. 
Trojice s horním betonovým pláštěm a dvojice s dřevěným horním pláštěm. Vždy původní 
stav a stav po zateplení spodního pláště s fasádou. U železobetonového horního pláště bude 
také posouzena varianta se zateplením pouze střechy, fasáda zůstane bez zateplení 
v původním stavu. 
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3.1 Materiálové charakteristiky a okrajové podmínky výpočtu 
 
• Přehled materiálových charakteristik 
 
Tabulka 3.1-1: Přehled materiálových charakteristik 
 
• Okrajové podmínky výpočtu 
 
Tabulka 3.1-2: Přehled okrajových podmínek výpočtu 
 
 
Tabulka 3.1-3: Přehled tepelných odporů při přestupu tepla 
 
U prostorových modelů bylo při výpočtech šíření vodních pár počítáno se součinitely 
přenosu vodní páry β. Na vnitřním povrchu βi=0,0076 [m/s] a vnějším βe=0,0236 [m/s]. 
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3.2 Střecha s železobetonovým horním pláštěm-Původní stav 
Jako vzor byla použita střecha v Litoměřicích, tudíž byly převzaty skladby a geometrie 
střechy včetně rozmístění nástaveb a dalších navazujících konstrukcí. 
 
 
3.2.1 Plošné konstrukce 
 
 
• Spodní plášť dvouplášťové střechy 
 










Graf 3.2-2: Průběh teplot ve spodním plášti dvouplášťové ploché střechy 
 
Komentář: 
V konstrukci spodního pláště nedochází ke kondenzaci. To je patrné z průběhů 
rozložení tlaků vodních par.Tato konstrukce splňuje současné požadavky na tepelný 
faktor vnitřního povrchu, kde minimální povrchová hodnota 16,11°C je vyšší, než 
požadadovaná, tudíž je eliminováno riziko vzniku a růstu plísní. Na obrázku 3.2-3 je 
nejnižší povrchová teplota 18,65 °C, to je způsobeno nižším odporem při přestupu 
tepla. Pro posouzení je nutné brát vyšší hodnotu, která je více na straně bezpečnosti. 
 
• Obvodový panel 
 
 













Graf 3.2-5: Průběhy teplot v obvodovém stěnovém panelu 
 
Komentář: 
Skladba obvodového pláště splňuje dnešní požadavky na tepelný faktor vnitřního 
povrchu, kde je minimální povrchová hodnota je 14,04°C vyšší než požadadovaná, 
tudíž je eliminováno riziko vzniku a růstu plísní.V konstrukci v kritickém zimním 
období dochází na rozhrání polystyrenu a vnějšího železobetonové vrstvy ke 
kondenzaci vodní páry. Množství zkondenzované vodní páry je menší než 0,5 kg/m2, 
tudíž je splněn požadavek normy ČSN 73 0540- 2. Toto množství se však spolehlivě 
vypaří během měsíců březen a dubem. 
 
 





Tabulka 3.2-2: Přehled posouzení plošných konstrukcí- Původní stav 
 




V současné době požadují normy posouzení dvouplášťových střech při stavu v bezvětří. 
V publikaci [2] je zmíněno, že období bezvětří může trvat i delší období, které by 
mohlo být pro dvouplášťovou konstrukci střechy kritické. Avšak po analýze dat 
z dlouhodobých měření v grafu 3.2-1 vyplývá, že období bezvětří při hodinových 
průměrech za rok 2010 nenastává. Nejmenší změřená hodnota v hodinovém průměru 
byla 0,3 [m/s]. 
 U všech stacionárních modelů jsou sníženy účinné plochy větracích otvorů v atice o 
20%. U původního stavu je to z důvodu jejich znečištění (obrázek 2.1-17). V případě 
nového stavu se jedná o nedokonalé vytvoření otvoru v tepelné izolaci na fasádě a 
možného zmenšení otvoru, dále pak možným znečištěním nové síťky v průběhu času. 
 
 
Graf 3.2-6: Průměrné hodinové rychlosti větru za rok 2010 ČHMU Praha- Karlov 
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Pro výpočet byla zvolena nízká rychlost větru v=0,5 [m/s] 
 








Při rychlosti větru 0,5 [m/s] jsou v původním stavu bez zateplení splněny oba 
požadavky dle ČSN 73 0540- 2 splněny. V prvním úseku dochází u vzduchu 
vstupujícím do dutiny k jeho oteplení z -13 °C na -9,09 °C. Vstupující chladnější 
vzduch ochlazuje spodní povrch horního pláště, proto se po zvýšení teploty vzduchu 
v dutině rovněž zvýší teplota spodního povrchu  horního pláště. Avšak tato teplota je 
nižší než teplota vzduchu v dutině. 
Ve druhém úseku dochází k již velmi mírnému nárustu teploty vzduchu v prostoru 
dutiny. Částečný tlak vodních par roste jako v prvním úseku, avšak do hodnoty 
částečnémho tlaku nasycené vodní páry  na konci úseku dutiny je bezpečná rezerva. 
 
 
Nestacionární posouzení ploché dvouplášťové střechy 
 
Výměna vzduchu v provětrávané dutině [10] byla zvolena jako 3[h-1]. Tato hodnota 
vychází z publikace[5], kde byla tato problematika více rozvedena a podložena 
měřením. Výpočet je zde uveden s vlivem deště, dlouhovlnného i krátkovlnného záření. 
 
 





Graf 3.2-10: Průběh relativních vlhkostí na spodním povrchu horního pláště v porovnání s exteriérem 
 
Graf 3.2-11: Průběh teplot na spodním povrchu horního pláště v porovnání s exteriérem 
 





Graf 3.2-12: Průběhy teplot a relativních vlhkostí v konstrukci ploché střechy během modelového roku 
 
Komentář: 
Z grafu 3.2-4 vyplývá, že i přes vyšší zabudovanou vlhkost konstrukce během 5 let 
dokázala snížit množství vody na ustálený stav. Simulace by mohla pokračovat i 
v horizontu více let, avšak změny hodnot jsou již nepatrné a pro přehlednost je zde 
uvedeno pouze prvních 5 let. Z průběhů relativních vlhkostí na spodním povrchu 
horního pláště je vidět, že nejvíce se relativní vlhkost  přibližuje hodnotám exteriéru 
v zimním období naopak v letním období je tento rozdíl větší. Maximální hodnota 
relativní vlhkosti byla 85,94% dne 13.1. v 7:00. V letním období jsou teploty spodního 
povrchu horního pláště mnohdy o mnoho vyšší než teplota vnějšího vzduchu, to je 
zapříčeněno slunečním zářením, které povrch střechy ohřívá na více než 70 °C. Naopak 
v zimním období jsou rozdíly teplot menší. Poměrně často však také dochází v tomto 
období k tomu, že teplota na povrchu spodního pláště je vyšší než teplota v exteriéru. 
To může být způsobenou tepelnou setrvačností velmi hmotného železobetonového 
panelu, který za chladné noci nestihne zcela prochladnout. 
Při těchto teplotách dochází k úplnému vysušení konstrukce při případné kondenzaci 
vodních par na spodním povrchu horního pláště. V zimě naopak krátkodobě klesá až k -
15°C. To je nejspíše způsobeno vlivem dlouhovlnného záření, které způsobilo 




3.2.2 Prostorové posouzení typických detailů 
 
• Detail nároží  
 
Obrázek 3.2-3: Schéma detailu nároží 
 
Jedním z typických detailů je nároží, kde dochází ke styku atiky obvodového stěnového 
panelu a atiky štítového panelu. V tomto detailu docházelo ke zcela typickým a často se 
opakujícím problémům s kondenzací vodní páry na vnitřním povrchu napříč všemi typy a 
druhy panelových soustav.  
Nejdříve budou uvedeny 2D detaily atiky obvodového a štítového panelu (zde bude uveden 
pouze obvodový, jelikož konstrukční rozdíl je minimální a výsledky jsou téměř identické), 













Obrázek 3.2-6: rozložení relativních vlhkostí u atiky (PS) 
 
 
Obrázek 3.2-7: Rozložení hustot tepelných toků u atiky (PS) 
 
Komentář: 
Nejnižší povrchová teplota je 7,68 °C v místě styku stropní a stěnové 
konstrukce.Požadavek na minimální povrchovou teplotu 12,24 °C není splněn. Dále je 
vidět, že horní plášť již téměř neovlivňuje teplotu na vnitřním povrchu. Toto je zřejmé i 
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z obrázku 3.2-12, kde je hustota tepelného toku menší než 20% (hodnota 20% je způsobená 
rozlišovací škálou, ve skutečnosti je tento tok daleko menší v řádu %). Z důvodu poklesu 
povrchové teploty v místě rozhraní stropu a stěny je relativní vlhkost 100%, tudíž zde 
dochází ke kondenzaci. Další oblastí kondenzace je rozhraní mezi vnějším betonovým 
panelem a tepelnou izolací z EPS. Z průběhů relativních vlhkostí se zdá, že skladba 
spodního pláště je zcela bezproblémová. V místě uložení atikového panelu je patrná mezera 
v linii zateplení, kde proniká největší hustota tepelného toku. Obdobná situace je u štítové 
atiky. Zde vlivem spádového klínu klesla nejnižší povrchová teplota na 6,83 °C. 
 









Obrázek 3.2-10: Rozložení relativních vlhkostí detailu nároží stěnových panelů (PS) 
 
 






Nejnižší povrchová teplota je 8,89 °C. Podobně jako u detailu atiky zde na vnitřním 
povrchu není splněn požadavek na minimální povrchovou teplotu. V této oblasti na 
vnitřním povrchu dochází ke kondenzaci vodních par, jenž je způsobena poklesem 
povrchové teploty. Dalšílinií kondenzační zóny se nachází na rozhraní polystyrenu a vnější 
železobetonové vrstvy. Z rozložení hustoty teplených toků je patrný tepelný most v místě 
napojení štítového a obvodového panelu, kde se v linie tepelné izolace nachází zálivkový 







Obrázek 3.2-12: Průběh teplot [°C] detailu nároží (PS) 
 




Obrázek 3.2-14: Průběh teplot [°C] v provětrávané dutině detailu nároží (PS) 
 




Obrázek 3.2-16: Rozložení relativních vlhkostí [%] detailu nároží (PS) 
 





Prostorový model ukázal další pokles teploty na vnitřním povrchu oproti 2D modelům. 
Nejnižší povrchová teplota je 1,89°C. V prostoru vnitřního rohu pod stropní konstrukcí 
dochází k relativně velké oblasti, kde dochází ke kondenzaci vodních par a tudíž i 
k možnému růstu plísní. V oblasti provětrávané dutiny na rozhraní minerální plsti a 
spádového klínu je nejvyšší teplota -7,72°C. Na vnějším povrchu se prokresluje zvýšením 
teploty tepelný most v oblasti nároží. V okolí větrací otvorů v atikových panelech je zřejmý 
pokles teploty.  
 
• Detail styku atiky a spádového klínu 
 
Obrázek 3.2-18: Schéma detailu styku atiky a spádového klínu (PS) 
 
Další potenciálně problémový detail je styk atiky a spádového klínu. Střetávají se zde dvě 




Obrázek 3.2-19: Detail uložení spádového klínu (PS) [15] 
 







Obrázek 3.2-21: Rozložení relativních vlhkostí detailu uložení spádového klínu (PS) 
 
Obrázek 3.2-22: Rozložení hustoty tepelných toků detailu uložení spádového klínu (PS) 
 
Komentář: 
Nejnižší povrchová teplota činí 11,82 °C, není tak splněn požadavek na minimální 
povrchovou teplotu.V linii spádového klínu na vnitřním povrchu dochází k růstu relativní 
vlhkosti nad 80%, což umožňuje vznik a růst plísní. Z rozložení tepelných toků je evidentní 






Obrázek 3.2-23: Průběh teplot [°C] detailu styku atiky a spádového klínu (PS) 
 
 





Obrázek 3.2-25: Průběh teplot [°C] v provětrávané dutině detailu styku atiky a spádového klínu (PS) 
 
 





Obrázek 3.2-27: Rozložení relativních vlhkostí [%] na vnitřním povrchu detailu styku atiky a 
spádového klínu (PS) 
Komentář: 
Vnitřní povrchová teplota na rozhraní stropu a stěny v obvyklém místě je 7,65 °C (Program 
Area 2014 Edu uvádí 7,68°C). Vlivem liniového tepelného mostu uložení spádového klínu 
klesá teplota na 6,70°C. Vlivem poklesu povrchové teploty v této části atiky také dochází 
k rozšíření kondenzační oblasti. V prostoru provětrávané dutiny je na rozhraní minerální 
plsti a spádového klínu nejvyšší teplota -5,89 °C. To značí, že se dochází k ohřevu povrchu 
vlivem tepelného mostu v podobě spádového klínu. 
 
• Detail kotvení atikového panelu pomocí ocelových profilů 
 


























Obrázek 3.2-33: Rozložení relativních vlhkostí [%] detailu kotvení atikového panelu (PS) 
 
 







Předpokládaný vliv kotvení atikového panelu se potvrdil. Avšak jeho vliv není příliš 
významný. Na vnitřním povrchu klesla minimální povrchová teplota oproti typickému 
detailu atikyz 7,65 °C na 7,47°C. Poměrně velký vliv bude mít to, že betonová část kotvení 
umístěná na dutinovém panelu je obalená minerální plstí. Tím se zvětší ochlazovaný povrch 
a z toho důvodu zvětšuje tepelný tok. Dalším vlivem bude samotný ocelový profil. Těmito 
vlivy se projeví na vnitřním povrchové teplotě, která v těchto místech klesne pod obvyklou 
úroveň odpovídající pro příslušný detail atiky.Vlivem poklesu teploty zde mírně dojde 
k rozšíření kondenzační oblasti na vnitřním povrchu. 
 
• Detail výlezu na střechu 
 
 
Obrázek 3.2-35: Schéma detailu výlezu na střechu (PS) 
 
Bodový tepelný most, kde velkým problémem je samotný poklop. Dále pak celá jeho 
železobetonová konstrukce tloušťky 100mm, která vystupuje z linie zateplení. Výlez na 
střechu je umístěn nad chodbovým prostorem, tudíž je zde uvažována vnitřní výpočtová 








Obrázek 3.2-36: Průběh teplot [°C] detailu výlezu na střechu (PS) 
 
 






Obrázek 3.2-38: Rozložení relativních vlhkostí [%] detailu výlezu na střechu (PS) 
 








Nejnižší povrchová teplota se nachází na železobetonové konstrukci výlezu na střechu, její 
hodnota je -10,6 °C. Na samotném povrchu poklopu je teplota 1,22 °C. Na vnitřním 
povrchu horní části výlezu je relativní vlhkost 100%, dochází zde tak ke kondenzaci 
vodních par. Ukazuje se tak, že toto řešení je jedním ze slabých míst. 
 
• Detail zděné nástavby 
 
Obrázek 3.2-40: Schéma detailu zděné nástavby (PS) 
 
Zděná nástavba ze zdiva CPP tloušťky 150mm umístěná nad výtahovým prostorem. 
V původním stavu nebylo jakýmkoliv způsobem řešeno zateplení. Vnitřní prostory, tak 
odděluje od exteriéru pouze dutinový panel. Vzhledem k umístění nad výtahovým 
prostorem je zde uvažována vnitřní výpočtová teplota interiéru 10 °C. Na vnitřním povrchu 
nástavby je uvažováno prostředí exteriéru, avšak výpočtové hodnoty odporu při přestupu 
tepla byly uvažovány jako pro prostor dutiny. Toto řešení bylo zvoleno, jelikož proudění 
















Obrázek 3.2-43: Rozložení relativních vlhkostí [%] detailu zděné nástavby (PS) 
 
Komentář: 
Dutinový panel o tloušťce 190mm zcela nevyhovuje jako obalová konstrukce. Nejnižší 
vnitřní povrchová teplota, která se nachází na dutinovém panelu, činí -0,27°C. Na vnitřním 
povrchu je hodnota relativní vlhkosti větší než 95%, to značí možné riziko vzniku a růstu 
plísní na vnitřním povrchu. Ukazuje se, že horní plášť neovlivňuje rozložení teplot ve 




• Detail dřevěné nástavby-ukončení rozvodů TZB 
 
 





Vzhledem k tomu, že v místě nástavby nebyla provedena sonda, jedná se zde pouze o 
odhad, jak by mohla konstrukce a skladba vypadat.Konstrukce dřevěné nástavby je 
uvažovaná jako dřevěná z prken tloušťky 24mm. Konstrukce je uložena na stropním 
panelu. Samotný model uvažuje uvnitř se vzduchem s velmi vysokou tepelnou vodivosti 
( λ=1000 [W/m*K]). Tato idealizace nahrazuje proudění vzduchu, kdy chladný vzduch 
klesá ke stropnímu panelu, ohřeje se a poté stoupá vzhůru. Detailní analýza pomocí CFD 
modelů by mohla děje uvnitř nástavby více přiblížit. Dalším prvkem, jenž by mohl ovlivnit 
teplotu uvnitř dřevěné nástavby, je vedení odvětrávacího potrubí. Toto potrubí vede ohřátý 
odpadní vzduchu a tím přináší teplo do dřevěné nástavby, vzhledem k těžko proveditelné 
simulaci bude tento vliv zanedbán. 
 




















Teplota uvnitř dřevěné nástavby činí méně jak -7,21°C, což lze považovat za reálnou 
hodnotu. Nejnižší povrchová teplota je 4,28 °C, což zcela nesplňuje požadavek na vnitřní 
povrchovou teplotu, která je12,24 °C. Na vnitřním povrchu vlivem poklesu povrchové 
teploty dochází ke kondenzaci vodní páry. Tato zkondenzovaná voda velmi často ztékala 
prostorem instalační šachty, kde byla často zaměněna za únik z potrubí [12]. 
 
3.2.3 Stanovení liniových a bodových činitelů prostupu tepla 
Hodnoty lineárních a bodových činitelů budou stanoveny na základě plošných a 
prostorových modelů z předcházející podkapitoly. Jsou zdevšak použity jiné odpory při 
přestupu tepla. 
 





Tabulka 3.2-5: Bodové činitele prostupu tepla 
 
 
3.2.4 Výpočet tepelné ztráty střechy přes otopné období 
 
Výpočet tepelné ztráty střechy přes otopné období bude proveden na základě vypočtených 
liniových a bodových činitelů prostupu tepla. Začátek a konec otopného období stanovuje 












3.3 Střecha s železobetonovým horním pláštěm-Nový stav 
 
U horního pláště se neuvažuje se zateplením (u střechy v Litoměřicích je to 80mm). Je to 
z důvodu toho, že při dodatečném zateplování metodou foukané izolace v současné době je 
toto řešení velmi neobvyklé a vyskytuje se jen velmi sporadicky. Daleko častější je skladba 
bez zateplení horního pláště. Pouze při posuzování provětrávané dutiny, zde bude variantně 
uvedena varianta se zateplením horního pláště 40mm EPS. 
3.3.1 Plošné konstrukce 
 
 
• Spodní plášť dvouplášťové střechy 
 






Graf 3.3-1: Rozložení tlaků vodní páry ve spodním plášti- Nový stav 
 
Graf 3.3-2: Rozložení teplot ve spodním plášti- Nový stav 
 
Komentář: 
V konstrukci spodního pláště nedochází ke kondenzaci. To je patrné z průběhů 
rozložení tlaků vodních par. Minimální povrchová teplota je19,08°C. 
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• Obvodový panel 
 









Graf 3.3-4:Průběh teplot v obvodovém stěnovém panelu- Nový stav 
 
Komentář: 
V konstrukci při návrhových podmínkách nedochází ke kondenzaci vodních par. 
Vnitřní povrchová teplota je 18,53°C. 
 
 





Tabulka 3.3-2: Přehled posouzení plošných konstrukcí- Nový stav 
 
 
• Posouzení provětrávané dutiny 
 
Stacionární posouzení  
V novém stavu bude posouzeno několik variant. První varianta bude bez zateplení 
horního pláště s rychlostmi větru 0,5 a 1 [m/s]. Druhá varianta pak se zateplením 
horního pláště 40mm EPS s rychlostí větru 0,5 [m/s]. 
 
Zvolená rychlost větru 0,5 [m/s] 
 





Graf 3.3-6: Úsek 2 v prostoru provětrávané dutiny bez zateplení horního pláště 
Komentář: 
U pláště bez horního zateplení při rychlosti větru 0,5 [m/s] nejsou splněny oba 
požadavky dle normy ČSN 73 0540, konkrétně ve druhém úseku. V prvním úseku 
dochází u vzduchu vstupujícím do dutiny k jeho oteplení z -13 °C na -11,64 °C. 
Vstupující chladnější vzduch ochlazuje spodní povrch horního pláště, proto se po 
zvýšení teploty vzduchu v dutině rovněž zvýší teplota spodního povrchu  horního 
pláště. Avšak tato teplota je vždy nižší než teplota vzduchu v dutině. Ve druhém úseku 
přesahuje povrchová vlhkost 90%, avšak ke kondenzaci nedochází jelikož teplota 










Zvolená rychlost větru 1 [m/s] 
 
Graf 3.3-7: Úsek 1 v prostoru provětrávané dutiny bez zateplení horního pláště 
 
 
Graf 3.3-8: Úsek 2 v prostoru provětrávané dutiny bez zateplení horního pláště 
 
Komentář: 
U pláště bez horního zateplení při zvýšení rychlosti větru na 1 [m/s] jsou již splněny 
oba požadavky dle normy ČSN 73 0540- 2 v obou úsecích. V prvním úseku dochází u 
vzduchu vstupujícím do dutiny k jeho oteplení z -13 °C na -11,77 °C. Teplota je tudíž  
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nižší než v předchozím případě, to je způsobeno větší výměnou vzduchu v dutině. Ve 
druhém úseku je teplota vzduchu v dutině -11,51 °C. Vodní pára na spodním povrchu 
nekondenzuje ani povrchová vlhkost na spodním plášti nepřesahuje 90%. 
 
Zvolená rychlost větru 0,5 [m/s] 
 
Graf 3.3-9: Úsek 1 v prostoru provětrávané dutiny se zateplením horního pláště 40mm EPS 
 
 





Horní plášť se zateplením 40mm EPS při rychlosti větru 0,5 [m/s]splňuje oba 
požadavky dle normy ČSN 73 0540- 2. V prvním úseku dochází u vzduchu vstupujícím 
do dutiny k jeho oteplení z -13 na -7,60°C. Zde je patrný velký rozdíl oproti 
nezateplenému hornímu plášti. Z průběhů v úseku grafu 3.3-6 je patrná velká rezerva 
mezi teplotou spodního povrchu horního pláště a teplotou při, které by povrchová 
vlhkost překonala hranici 90%. Další zajímavostí je menší rozdíl mezi teplotou 
spodního povrchu horního pláště a teplotou vzduchu v dutině. Tento menší rozdíl je 
zapříčiněn zateplením 40mm EPS a tudíž vyšším tepelným odporem konstrukce 
horního pláště. 
 
Nestacionární posouzení ploché dvouplášťové střechy  
Výměna vzduchu v provětrávané dutině [10] byla po dodatečném zateplení foukanou 
izolací zvolena jako 1[h-1]. Tato hodnota vychází z publikace[5], kde byla tato 
problematika více rozvedena a podložena měřením. Nejdříve bude posouzena varianta 
bez zateplení horního pláště s vlivem deště, dlouhovlnného i krátkovlnného záření a 
poté pouze s vlivem deště. Nakonec bude posouzena varianta se zateplením horního 
pláště 40mm EPS s vlivem deště, dlouhovlnného i krátkovlnného záření. 
 
Graf 3.3-11: Celkové množství vody v konstrukci dvouplášťové ploché střechy- bez zateplení horního 





Graf 3.3-12: Průběh relativních vlhkostí na spodním povrchu horního pláště v porovnání s exteriérem- 
bez zateplení horního pláště s vlivem deště, dlouhovlnného i krátkovlnného záření 
 
Graf 3.3-13: Průběh teplot na spodním povrchu horního pláště v porovnání s exteriérem- bez zateplení 
horního pláště s vlivem deště, dlouhovlnného i krátkovlnného záření 
 
 
Tabulka 3.3-3: Množství vody v konstrukci- bez zateplení horního pláště s vlivem deště, dlouhovlnného 
i krátkovlnného záření 
 
Komentář: 
Z grafu 3.3-7vyplývá, že v konstrukci trvale nenabývá vlhkost. Tak jako u původního 
stavu by simulace mohla pokračovat i v horizontu více let, avšak z důvodu přehlednosti 
je zde uvedených pouze prvních 5 let. Z průběhů relativních vlhkostí je vidět, že nejvíce 
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se relativní vlhkost zvyšuje v zimním období, kde její hodnoty jsou podobné vnějšímu 
prostředí, naopak v letním období je tento rozdíl větší. Maximální hodnota relativní 
vlhkosti byla 75,91% dne 16.1. v 11:00. 
 
 
Graf 3.3-14: Celkové množství vody v konstrukci dvouplášťové ploché střechy- bez zateplení horního 
pláště bez vlivu dlouhovlnného a krátkovlnného záření 
 
 
Graf 3.3-15: Průběh relativních vlhkostí na spodním povrchu horního pláště v porovnání s exteriérem- 





Graf 3.3-16: Průběh teplot na spodním povrchu horního pláště v porovnání s exteriérem- bez zateplení 








Z grafu 3.3-10 můžeme vidět, že bez vlivu krátkovlnného a dlouhovlnného záření je 
mírně vyšší množství vody v konstrukci. Oproti grafu 3.3-8 je zde patrné vyhlazení 
křivky průběhů relativních vlhkostí na spodním povrchu horního pláště. Z průběhů 
relativních vlhkostí je vidět, že v letním období nedochází ke snížení relativní vlhkosti 
v dutině oproti grafu 3.3-8. Tomu odpovídájí i průběhy teplot, kde nejsou v letním 
období teploty přesahující 32 °C. Maximální hodnota relativní vlhkosti byla 82,99% 




Graf 3.3-17: Celkové množství vody v konstrukci dvouplášťové ploché střechy- se zateplením horního 
pláště 40mm EPS s vlivem deště, dlouhovlnného i krátkovlnného záření 
 
Graf 3.3-18: Průběh relativních vlhkostí na spodním povrchu horního pláště v porovnání s exteriérem- 
se zateplením horního pláště 40mm EPS s vlivem deště, dlouhovlnného i krátkovlnného záření 
 
 
Graf 3.3-19: Průběh teplot na spodním povrchu horního pláště v porovnání s exteriérem- se zateplením 




Tabulka 3.3-5: Množství vody v konstrukci - se zateplením horního pláště 40mm EPS s vlivem deště, 
dlouhovlnného i krátkovlnného záření 
 
Graf 3.3-20: Hmotnostní vlhkost v dodatečně nafoukané tepelné izolaci Climatizer Plus 
 
Graf 3.3-21: Průběhy teplot a relativních vlhkostí dvouplášťové ploché střechy v celoroční simulaci- se 




V konstrukci nedochází ke hromadění celkového množství vody (graf 3.3-13) 
Maximální hodnota relativní vlhkosti byla 69,13% dne 17.1. v 1:00. Z grafu s teplotami 
lze vidět, že po naprostou většinu času v průběhu roku je spodní povrch horního pláště 
teplejší než teplota vzduchu v exteriéru. Tento rozdíl je zapříčeněn zateplením 40 mm 
EPS.  V grafu 3.3-16 je průběh hmotnostní vlhkosti u dodatečně nafoukaného izolantu 
Climatizer Plus během roku. Zde lze na začátku května odečíst hodnotu kolem 9%. 
Tuto hodnotu povrzují in-situ měření, kde se hodnoty pohybovaly v průměru kolem 
8,4%.  
Z obrázku výše je patrné, že vlivem zateplení horního pláště stoupne teplota při letních 
dnech na povrchu hydroizolace na více než 80 °C. To je způsobeno tím, že díky tepelné 
izolaci 40 mm EPS nedochází k odvodu tepla do železobetonového panelu. Tyto vysoké 




3.3.2 Prostorové detaily 
 


















Obrázek 3.3-6: Rozložení relativních vlhkostí u atiky (NS) 
 
Obrázek 3.3-7: Rozložení hustot tepelných toků u atiky (NS) 
 
Komentář: 
Nejnižší povrchová teplota je 12,81°C v místě styku stropní a stěnové konstrukce. To je 
více než požadavek 12,24 °C, tudíž konstrukce splňuje požadavky současných norem ma 
hodnotu minimální vnitřní povrchové teploty.Z rozložení tepelných toků je zřejmý 
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nedostatek dodatečného zateplení, kde povrch atiky v dutině není zateplen. Tudíž tímto 
povrchem „utíká“ relativně velké množství tepla. Na vnitřním povrchu není překročena 
hranice 80% povrchové relativní vlhkosti. Z rozložení relativních vlhkostí je patrná 
bezpečnost spodního pláště i obvodového panelu se zateplením. V případě štítové atiky, 
kde se nachází spádový klín je minimální vnitřní povrchovoá teplota 11,78 °C, tudíž 
požadavek není splněn. Na vnitřním povrchu je překročena hranice 80% relativní vlhkosti. 
 
 
Obrázek 3.3-8: Detail nároží stěnových panelů (NS) 
 




Obrázek 3.3-10: Rozložení relativních vlhkostí v nároží stěnových panelů (NS) 
 
 




Nejnižší povrchová teplota je 16,36°C. Jako v předchozím detailu po zateplení je 
splněn požadavek na minimální vnitřní povrchovou teplotu.Z rozložení relativních vlhkostí 
se dá říci, že je tento detail bezpečný.Vliv tepelného mostu v místě napojení štítového a 










Obrázek 3.3-12: Průběh teplot [°C] detailu nároží (NS) 
 




Obrázek 3.3-14:Průběh teplot [°C] v prostoru provětrávané dutiny detailu nároží (NS) 
 




Obrázek 3.3-16: Rozložení relativních vlhkostí [%] detailu nároží (NS) 
 





V předcházejících plošných modelech konstrukce splňovala všechny normové požadavky. 
Zde je nejnižší povrchová teplota 8,23°C v prostoru vnitřního rohu pod stropní konstrukcí. 
Požadavek na minimální povrchovou teplotu 12,24 °C není splněn. V oblasti, kde klesá 
teplota pod hodnotu 12,24 °C se objevuje oblast, kde je překročena hranice 80% povrchové 
relativní vlhkosti.V menší oblasti dosahuje i 100%. Oproti původnímu stavu je tato oblast 
již daleko menší. V oblasti provětrávané dutiny na rozhraní minerální plsti a spádového 
klínu je nejvyšší teplota -6,65°C. Naproti tomu na rozhraní atiky a minerální plsti mezi 
větracími otvory je teplota -7,86 °C.Tyto hodnoty jsou vyšší než v původním stavu. Jak již 
bylo zmíněno u plošného modelu atiky, povrchem atikového panelu uvnitř dutiny „utíká“ 
relativně velké množství tepla. 
 
• Detail styku atiky a spádového klínu 
 
Obrázek 3.3-18: Schéma detailu styku atiky a spádového klínu (NS) 
 







Obrázek 3.3-20: Průběh teplot detailu uložení spádového klínu (NS) 
 
 









V místě linie uložení spádového klínu klesá povrchová teplota na 15,45°C. Je zde splněn 
požadavek na minimální vnitřní povrchovou teplotu. Na vnitřním povrchu nepřekračuje 
relativní vlhkost 80%, tudíž je konstrukce bezpečná z hlediska vzniku a růstu plísní.Avšak 
jako v původním stavu je z rozložení tepelných toků evidentní mezera v tepelně izolační 







Obrázek 3.3-23: Průběh teplot [°C] detailu styku atiky a spádového klínu (NS) 
 
 












Obrázek 3.3-27: Rozložení relativních vlhkostí [%] na vnitřním povrchu detailu styku atiky a 





Vnitřní povrchová teplota na rozhraní stropu a stěny v obvyklém místě je 12,63°C(Program 
Area 2014 Edu uvádí 12,81°C). Vlivem liniového tepelného mostu uložení spádového klínu 
zde klesá teplota na 11,50 °C. Požadavek na minimální vnitřní povrchovou teplotu, tak není 
splněn. V této části atiky na vnitřním povrchu dochází k růstu relativní vlhkosti nad 80%, 
avšak nepřekračuje 86%. Oproti tomu v typickém místě atiky není překročena hodnota 
relativní vlhkosti na povrchu 80%. Z rozložení teplot v prostoru provětrávané dutiny jsou 
















• Detail kotvení atiky pomocí ocelových profilů 
 












Obrázek 3.3-30: Průběh teplot [°C] na vnitřním povrchu detailu kotvení atikového panelu (NS) 
 





Obrázek 3.3-32: Rozložení relativních vlhkostí [%] detailu kotvení atikového panelu (NS) 
 
 





Už v původním stavu byl vliv kotvení atikového panelu poměrně malý. Po zateplení je 
tento vliv ještě menší. Nejnižší povrchová teplota je 12,50 °C. Požadavek na minimální 
povrchovou teplotu 12,24 °C je zde splněn. Povrchová relativní vlhkost velmi mírně 
překračuje 80% v místě kotvení. Dá se tedy říci, že po dodatečném zateplení je tento 
problematický úsek bezpečný. 
 
 








Po dodatečném zateplení střechy zůstala konstrukce výlezu na střechu téměř beze změny. 
Výlez na střechu je umístěn nad chodbovým prostorem, tudíž je zde uvažována vnitřní 
výpočtová teplota interiéru 10 °C. Na skutečné střeše je horní plášť opatřen 80mm EPS a 
tenčí vrstvou je pravděpodobně obalen i samotná konstrukce výlezu. Tudíž je tento model 
méně výhodný než skutečná konstrukce, avšak v prostoru dutiny již nikterak zateplen není, 




















Povrchová teplota na spodním povrchu stropu se oproti původnímu stavu zvýšila. Naproti 
tomu povrchové teploty na výlezu na střechu zůstaly téměř nezměněny, nejnižší teplota 
přesahuje -10,5 °C, na povrchu poklopu je téměř -10 °C. Hodnota relativní vlhkosti v horní 
části výlezu dosahuje 100%. Tyto nevyhovující hodnoty nejsou až tak překvapivé, jelikož 
po zateplení spodního pláště, nebyl zateplen samotný výlez na střechu. Samotná konstrukce 
poklopu je nevyhovující a nekoresponduje s tepelně izolačními vlastnostmi dodatečně 








Obrázek 3.3-39: Schéma detailu zděné nástavby 
 
Zděná nástavba umístěná nad výtahovým prostorem. V původním stavu nebylo jakýmkoliv 
způsobem řešeno zateplení. Vnitřní prostory, tak odděluje od exteriéru pouze dutinový 
panel. Vzhledem k umístění nad výtahovým prostorem je zde uvažována vnitřní výpočtová 
teplota interiéru 10 °C. Na vnitřním povrchu nástavby je uvažován exteriér, avšak 
výpočtové hodnoty odporu při přestupu tepla byly uvažovány jako pro prostor dutiny. Toto 







Obrázek 3.3-40: : Průběh teplot [°C] na vnitřním povrchu detailu zděné nástavby (NS) 
 






Obrázek 3.3-42: Rozložení relativních vlhkostí [°C] v příčném řezu detailu zděné nástavby (NS) 
 
Při dodatečném zateplování zůstala zděná nástavba zcela bez jakékoli změny oproti 
původnímu stavu (obrázek 2.1-2). Nejnižší vnitřní povrchová teplota na dutinovém panelu 
činí -0,04°C. Na vnitřním povrchu je hodnota relativní vlhkosti vyšší než 90%, to značí 
možné riziko vzniku a růstu plísní na vnitřním povrchu. Ukazuje se, že horní plášť 
neovlivňuje rozložení teplot ve zdivu, jelikož teplota již poklesla na úroveň vnějšího 




• Detail dřevěné nástavby-ukončení rozvodů TZB 
 
 
Obrázek 3.3-43: Schéma detailu dřevěné nástavby 
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Vzhledem k tomu, že v místě nástavby nebyla provedena sonda, jedná se zde pouze 
o odhad, jak by mohla konstrukce a skladba vypadat. Je zde uvedena nejméně příznivá 
situace, kdy samotná konstrukce dřevěné nástavby zůstala beze změny. Další možností je, 
že je konstrukce nástavby nad povrchem horního pláště zateplena polystyrenem. Nejčastěji 
v tloušťce 20mm. Toto řešení není příliš efektivní, jelikož v prostoru dutiny je prostředí 
podobné exteriéru a není zde konstrukce nástavby chráněna tepelnou izolací. Poslední 
z častých možností je, že je konstrukce dřevěné nástavby zcela rozebrána a izolant je 
umístěn na samotný povrch stropní konstrukce. Poslední řešení téměř zcela eliminuje vznik 
tepelného mostu. [12] 
Samotný model uvažuje uvnitř se vzduchem s velmi vysokou tepelnou vodivosti 
























Teplota uvnitř dřevěné nástavby se pohybuje kolem -6,0°C, tudíž vlivem zateplení zde 
stoupla teplota o 1,2 °C oproti původnímu stavu.  Nejnižší povrchová teplota je 5,06 °C. Na 
vnitřním povrchu ale i uvnitř nástavby dochází ke kondenzaci vodní páry. Tato 
zkondenzovaná voda velmi často ztékala prostorem instalační šachty, kde byla často 
zaměněna za únik z potrubí [12]. 
3.3.3 Stanovení liniových a bodových činitelů prostupu tepla 
Hodnoty lineárních a bodových činitelů budou stanoveny na základě plošných a 
prostorových modelů z předcházející podkapitoly. Jsou zde, však použity jiné odpory při 
přestupu tepla. 
 





Tabulka 3.3-7: Bodové činitele prostupu tepla (NS) 
 
3.3.4 Výpočet tepelné ztráty střechy přes otopné období 
 
Výpočet tepelné ztráty střechy přes otopné období bude proveden na základě vypočtených 
liniových a bodových činitelů prostupu tepla. Začátek a konec otopného období stanovuje 













3.4 Střecha s železobetonovým horním pláštěm-Zateplena pouze střecha 
 
Vzhledem k tomu, že zateplení střechy (obvodové, atikové a štítové panely zůstanou 
nezatepleny) u většiny detailů neovlivňuje tepelně technické hodnocení konstrukce, budou 
modelovány u této varianty pouze některé detaily. 
3.4.1 Prostorové detaily 
 
• Detail nároží 
 




Obrázek 3.4-2: Detail atiky obvodového stěnového panelu po zateplení střechy (S) 
 
 















Nejnižší povrchová teplota je 8,64°C v místě styku stropní a stěnové konstrukce. 
Požadavek na minimální povrchovvou teplotu není splněn. Vlivem poklesu povrchové 
teploty na rozhraní stropu a stěny je relativní vlhkost 100%, tudíž zde dochází ke 
kondenzaci. Další oblastí kondenzace je rozhraní mezi vnějším betonovým panelem a 
tepelnou izolací z EPS. Kondenzační oblasti se příliš neliší od původního stavu. Z průběhů 
relativních vlhkostí se zdá, že skladba spodního pláště je zcela bezproblémová. V místě 
uložení atikového panelu  došlo k nárustu tepelného toku oproti původnímu stavu. U štítové 
panelu jsou hodnoty velmi podobné, nejnižší povrchová teplota je 7,81 °C. Na vnitřním 









Obrázek 3.4-7: Průběh teplot [°C] na vnitřním povrchu detailu nároží (S) 
 




Obrázek 3.4-9: : Průběh teplot [°C] na vnějším povrchu detailu nároží (S) 
 




Obrázek 3.4-11: Rozložení relativních vlhkostí [%] na vnitřním povrchu detailu nároží (S) 
 
Komentář: 
Nejnižší povrchová teplota je 2,33°C a nachází se v prostoru nároží pod stropní konstrukcí. 
To je prakticky stejná hodnota jako u původního stavu. Zateplení spodního pláště 
nekompenzuje nedostatky stěnových panelů. Oblast kondenzace se oproti původnímu stavu 
zmenšila pouze v oblastech stropu. V oblasti provětrávané dutiny na rozhraní minerální 
plsti a spádového klínu je nejvyšší teplota -9,97°C.  Oproti novému stavu je zde teplota 
nižší. Je to způsobeno tím, že se tepelný tok rozložil v atikovém panelu na stranu exteriéru i 




• Detail styku atiky a spádového klínu 
 
Obrázek 3.4-12: Schéma detailu styku atiky a spádového klínu (S) 
 
Další typickým detailem je styk atiky a spádového klínu. Střetávají se zde dvě linie 
oslabení tepelně izolační linie. 
 
 





Obrázek 3.4-14: Průběh teplot [°C] na vnitřním povrchu detailu styku atiky a spádového klínu (S) 
 






Obrázek 3.4-16: Rozložení relativních vlhkostí [%] detailu styku atiky a spádového klínu (S) 
 
Obrázek 3.4-17: Rozložení relativních vlhkostí [%] na vnitřním povrchu detailu styku atiky a 






Vnitřní povrchová teplota na rozhraní stropu a stěny v obvyklém místě je 8,63° C (Program 
Area 2014 Edu uvádí 8,64°C). Vlivem liniového tepelného mostu uložení spádového klínu 
klesá teplota na 7,72 °C oproti původnímu stavu s 6,71°C. V této části atiky také dochází 
k rozšíření kondenzační oblasti. 
 
• Detail kotvení atiky pomocí ocelových profilů 
 










Obrázek 3.4-20: Průběh teplot [°C] na vnitřním povrchu detailu kotvení atikového panelu (S) 
 
 





Obrázek 3.4-22: Rozložení relativních vlhkostí [%] detailu kotvení atikového panelu (S) 
 
 
Obrázek 3.4-23: Rozložení relativních vlhkostí [%] na vnitřním povrchu detailu kotvení atikového 






Po dodatečném zateplení spodního pláště se teplota oproti původnímu stavu vzrostla ze 
7,47°C na 8,32 °C. Požadavek na minimální povrchovou teplotu není splněn. V místě 
poklesu teploty dochází k mírnému rozšíření oblasti s povrchovou relativní vlhkostí 100%. 
 
3.4.2 Stanovení liniových a bodových činitelů prostupu tepla 
 
Hodnoty lineárních a bodových činitelů budou stanoveny na základě plošných a 
prostorových modelů z předcházející podkapitoly. Jsou zde však použity jiné odpory při 
přestupu tepla.  
 
Tabulka 3.4-1: Liniové činitele prostupu tepla (S) 
 




3.4.3 Výpočet tepelné ztráty střechy přes otopné období 
 
Výpočet tepelné ztráty střechy přes otopné období bude proveden na základě vypočtených 
liniových a bodových činitelů prostupu tepla. Začátek a konec otopného období stanovuje 












3.5 Střecha s dřevěným horním pláštěm-Původní stav 
 
Alternativa ke střeše se železobetonovým horním pláštěm v Litoměřicích. Ze střechy v 
Litoměřicích byla převzata geometrie střechy, počet nástaveb apod. Toto řešení bylo 
zvoleno, aby bylo možné porovnat potřeby tepla jednotlivých variant zastřešení. 
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3.5.1 Plošné konstrukce 
 
Základní posouzení byla provedena u varianty s železobetonovým pláštěm v kapitole 3.2.1. 
Zde bude pouze posouzena provětrávaná dutina stacionárním modelem. 
 
 







Graf 3.5-2: Úsek 2 v prostoru provětrávané dutiny původní stav 
Komentář: 
Tak jako u železobetonové varianty horního pláště i zde skladba dvouplášťové ploché 
střechy bez problému vyhovuje při rychlosti větru 0,5 [m/s]. Oproti železobetonové 
variantě jsou zde mírně teploty vyšší přiblině o 1 °C v prostoru dutiny u obou úseků. To je 
zapříčeněno vyšším tepelným odporem horního pláště, který je zde tvořen prkny tloušťky 
24mm. 
 
3.5.2 Prostorové detaily 
 
Vzhledem k tomu, že autor této práce neměl možnost navštívení dvouplášťové ploché 
střechy s horním pláštěm v klasické podobě (tím je myšleno, že v rámci in-situ měření byla 
navštívena střecha  15. ZŠ v Plzni, kde je horní plášť na bázi dřeva, avšak její konstrukce je 
do velké míry atypická a neshoduje se s obvyklou konstrukcí na typickém bytovém 

























Obrázek 3.5-5: Rozložení hustot tepelných toků u atiky 
 
Komentář: 
Výše uvedené průběhy teplot a rozložení relativních vlhkostí ukazují, že oproti variantě 
s horním železobetonovým pláštěm, zde nedochází ke změně. Nejnižší povrchová teplota je 
zde 7,67 °C, u varianty s železobetonovým pláštěm je to 7,68 °C. Rozložení hustot 
tepelných toků také neukazuje výrazné rozdíly. Proto zde již nebudou uvedeny další 
konstrukce u atiky případně střešních nástaveb, které již byly řešeny u předcházejících 
stavů, jelikož rozdíly způsobené změnou horního pláště jsou naprosto zanedbatelné. U 
štítového panelu jsou průběhy velmi podobné, nejnižší povrchová teplota je zde 7,93 °C.Po 





• Detail dřevěného sloupku uloženého na dřevěném prahu 
 



















Nejnižší povrchová teplota 15,53 °C zcela splňuje požadavek 12,24 °C i přes tepelný most 
v podobě nechráněného dřevěného prahu položeného na stropním panelu. Na vnitřním 
povrchu není překročena relativní vlhkost 80%, tudíž je konstrukce bezpečná. Z rozložení 




Obrázek 3.5-10: Průběh teplot [°C ] na vnitřním povrchu detailu dřevěného sloupku uloženého na 
dřevěném prahu 
 
Obrázek 3.5-11:Průběh teplot [°C ] v prostoru provětrávané dutiny detailu dřevěného sloupku 




Obrázek 3.5-12: Průběh teplot [°C ] v příčném řezu detailu dřevěného sloupku uloženého na dřevěném 
prahu 
Komentář: 
Oproti plošnému modelu zde klesla nejnižší povrchová teplota z 15,53 °C na 15,10 °C. Vliv 
dřevěného sloupku a ocelového kotvení je tedy minimální. Vliv ocelového kotvení je 
patrný z obrázku 3.5-12, kde jsou průběhy izoterm mírně ovlivěny. Z průběhů teplot 
v prostoru provětrávané dutiny je vidět vyšší teplota na ocelové pasovině, která má násobně 
vyšší tepelnou vodivost oproti dřevěným prvkům. 
3.5.3 Stanovení liniových a bodových činitelů prostupu tepla 
 
Hodnoty lineárních a bodových činitelů budou stanoveny na základě plošných a 
prostorových modelů z předcházející podkapitoly. Jsou zde však použity jiné odpory při 
přestupu tepla.  
 




Tabulka 3.5-2: Bodové činitele prostupu tepla 
 
3.5.4 Výpočet tepelné ztráty střechy přes otopné období 
 
Výpočet tepelné ztráty střechy přes otopné období bude proveden na základě vypočtených 
liniových a bodových činitelů prostupu tepla. Začátek a konec otopného období stanovuje 












3.6 Střecha s dřevěným horním pláštěm- Nový stav 
 
Alternativa ke střeše se železobetonovým horním pláštěm v Litoměřicích. Ze střechy v 
Litoměřicích byla převzata geometrie střechy, počet nástaveb apod. Toto řešení bylo 
zvoleno, aby bylo možné porovnat potřeby tepla jednotlivých variant. 
 
3.6.1 Plošné konstrukce 
Základní posouzení byla provedena u varianty s železobetonovým pláštěm v kapitole 3.3.1. 
Zde bude pouze posouzena provětrávaná dutina stacionárním modelem. 
Střecha byla rozdělena na 2 úseky dle tvaru střechy. U dřevěného horního pláště není 
posouzena varianta se zateplením horního pláště. Toto řešení zde není doporučeno (kongres 





Graf 3.6-1: Úsek 1 v prostoru provětrávané dutiny nový stav 
 
 
Graf 3.6-2: Úsek 2 v prostoru provětrávané dutiny nový stav 
 
Komentář: 
Na rozdíl od železobetonové varianty horní pláště, kde po zateplení bylo nutné zvýšit 
rychlost větru na 1 [m/s], zde konstrukce vyhoví i s rychlostí 0,5 [m/s]. Vlivem horního 
dřevěného pláště, který má vyšší tepelný odpor jsou teploty v provětrávané dutině mírně 




3.6.2 Prostorové detaily 
 
• Detail dřevěného sloupku uloženého na dřevěném prahu 
 
 





















Z průběhů teplot je zde vidět velmi nepatrný pokles v místě uložení dřevěného prahu. 





Obrázek 3.6-5: Průběh teplot [°C ] v prostoru provětrávané dutiny  detailu dřevěného sloupku 
uloženého na dřevěném prahu 
 






V prostorovém modelu zde nejsou uvedeny vnitřní povrchové teploty, je to z důvodu, že 
vliv dřevěného sloupku s ocelovým kotvením snížil nejnižší povrchovou teplotu na 18,62 
°C. Z  toho důvodu by zde nebyly čitelné výsledky při zachování stupnice v legendě. 
V prostoru dutiny se mírně zvýšila teplota na povrchu ocelové pásoviny z 3,65 °C na 3,14 
°C. To je způsobeno dodatečným zateplním, kdy je na menší ploše ocelového prvku 
zvýšená hustota tepelného toku. 
 
3.6.3 Stanovení liniových a bodových činitelů prostupu tepla 
 
Hodnoty lineárních a bodových činitelů budou stanoveny na základě plošných a 
prostorových modelů z předcházející podkapitoly. Jsou zde však použity jiné odpory při 
přestupu tepla.  
Tabulka 3.6-1: Liniové činitele prostupu tepla 
 
 
Tabulka 3.6-2: Bodové činitele prostupu tepla 
 
3.6.4 Výpočet tepelné ztráty střechy přes otopné období 
 
Výpočet tepelné ztráty střechy přes otopné období bude proveden na základě vypočtených 
liniových a bodových činitelů prostupu tepla. Začátek a konec otopného období stanovuje 













4 Diskuze a vyhodnocení 
4.1 Plošné konstrukce 
Stacionárním posouzení  
V původním stavu spodní plášť i obě varianty stěnových panelů vyhověly 
s výjimkou součinitele prostupu tepla na všechny současné požadavky dle ČSN 73 0540- 2. 
U obou stěnových panelů docházelo ke kondenzaci vodních par na rozhraní vnější 
železobetonové krycí vrstvy a tepelné izolace polystyrenu. V rámci celoroční bilance 
v letním období konstrukce bezpečně vyschla. V novém stavu po zateplení stěnových 
panelů již v konstrukci nedochází ke kondenzaci. U spodního pláště po zateplení 150mm 
celulózové izolace Climatizer Plus také nedochází ke kondenzaci vodních par. V novém 
stavu tak konstrukce stěn a spodního pláště splňují všechny současné požadavky (Tabulka 
3.3-1 a 3.3-2). 
 
 
Tabulka 4.1-1: Porovnání základních tepelnětechnických vlastností střešních plášťů před a po 
dodatečném zateplení 
 
Z výše uvedené tabulky 4.1-1 je patrný růst tepleného odporu spodního pláště o více 
než trojnásobek. Naproti tomu ekvivalentní difuzní tloušťkaspodního pláště se téměř 
nezměnila. Horní plášť zůstal beze změny. Z toho plynou vyšší nároky na provětrávanou 
vzduchovou dutinu oproti původnímu stavu, tato problematika je více popsána v kapitole 
1.3.Proto byla provětrávaná dutina posouzena stacionárním a nestacionárním modelem. 
Účelem bylo ověření, zda nemůže relativní vlhkost vzduchu v provětrávané dutině 
přesáhnout 90%, případně dojít ke vzniku kondenzace na spodním povrchu horního pláště. 
 
Posouzení provětrávané dutiny- Stacionární model 
V současné platné normě ČSN 73 0540 je požadováno, aby dvouplášťové 
konstrukce byly posuzovány za stavu bezvětří. Z grafu 3-1 je patrné, že stav úplného 
bezvětří téměř nenastává. V případě posouzení za stavu bezvětří by tato konstrukce 
pravděpodobně nevyhověla, jelikož přiváděcí a odváděcí otvory v atikovém panelu jsou ve 
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stejné rovině, není zde žádná další síla, která by umožnila provětrávání vzduchové dutiny. 
V případě původních stavů byla střecha posouzena při rychlosti 0,5 [m/s]. Dřevěný 
horní plášť díky vyššímu tepelnému odporu dosahoval lepších hodnot, avšak obě 
konstrukce bezpečně vyhověly. 
Při novém stavu nebylo uvažováno se střešními komínky, tudíž je tento výpočet na 
straně bezpečnosti. V novém stavu byla posouzena skladba bez zateplení horního pláště 
v rychlostech 0,5 a 1 [m/s] a se zateplením 40mm polystyrenu na horním plášti s rychlostí 
větru 0,5 [m/s].U všech posuzovaných střech došlo po vstupu vzduchu do dutiny k jeho 
ohřátí, nejnižší teplota -11,77 °C vzduchu byla u varianty bez zateplení horního pláště. 
Naopak nejvyšší teplota -9,23 °C téměř shodná v původních stavechje u zateplení horního 
pláště. V případě dřevěného horního pláště byly všechny požadavky splněny při rychlosti 
0,5 [m/s], proto nebylo nutné zvyšovat intenzitu větru. 
Jediná varianta kde by mohla být překročena hranice 90% relativní vlhkosti 
vzduchu v provětrávané dutině, je varianta s dodatečným zateplením spodního pláště, bez 
zateplení horního pláště při rychlosti větru na 0,5 [m/s]. Naopak poslední varianta se 
zateplením horního pláště vyhověla bez nejmenších problémů. 
 
Posouzení provětrávané dutiny- Nestacionární model 
V původním stavu se ukázalo, že je konstrukce bezpečná, jelikož maximální 
hodnota relativní vlhkosti na spodním povrchu horního pláště byla 85,94%. V případě 
dodatečného zateplení 150mm celulózové izolace bylo modelováno několik variant. 
V první bylo uvažováno s vlivem deště, krátkovlnného i dlouhovlnného záření. V další 
variantě se uvažovalo pouze s vlivem deště. U těchto dvou variant byl horní plášť tvořen 
železobetonovým panelem a asfaltovou hydroizolací. U poslední varianty bylo uvažováno 
s vlivem deště, krátkovlnného i dlouhovlnného záření. Na rozdíl od předešlých variant, zde 
byla na původní hydroizolaci umístěna 40mm vrstva polystyrenu a PVC hydroizolace.  
V případě varianty bez vlivů zářeníje patrné přiblížení exteriérovým parametrům 
prostředí. Průběhy relativních vlhkostí i teplot v prostoru provětrávané dutiny do určité 
míry kopírují exteriérové podmínky.  Nejvyšší relativní vlhkost na spodním povrchu 
horního pláště byla 82,99%. Tato varianta je ale ve skutečnosti málo odpovídající 
skutečným podmínkám na střeše. Jelikož drtivá většina střech na panelových objektech 
není stíněna a tak především v letním období dosahují teploty na horním povrchu horního 
pláště vysokých hodnot. To ostatně potvrzuje i varianta s vlivem záření. Kde se teploty 
v letním období mohou dostat až za hranici 80 °C. 
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Varianta s vlivy záření ukazuje velmi vysoké teploty v letním období v prostoru 
dutiny a tudíž nízkou úroveňrelativních vlhkostí. To by mělo působit příznivě na případné 
vysychání konstrukce. V zimním období dochází v menší míře k podchlazování horního 
pláště vlivem dlouhovlnného záření mrazivé zimní oblohy.  Nejvyšší relativní vlhkost na 
spodním povrchu horního pláště byla 75,91%. Obecně se dá říci, že v zimním období je 
teplota spodního povrchu horního pláště velmi podobná exteriérovým podmínkám.  
Poslednívarianta se dodatečným zateplením horního pláště stává velmi 
spolehlivouvariantou, kde maximální hodnota relativní vlhkosti na spodním povrchu 
horního pláštěje 69,13%. Na základě in-situ měření provedeného na střeše v Litoměřicích 
(skladba střechy je zde velmi podobná), byla porovnána hmotnostní vlhkost ve vzorku 
celulózové izolace Climatizer Plus s výpočetním modelem. Vzorky měly průměrnou 
hodnotu přibližně 8,4% a byly odebrány 3. května. Pro toto období se pohybuje hmotnostní 
vlhkost Climatizeru Plus ve výpočetním modelu kolem 9% hmotnostní vlhkosti. Lze tedy 
usoudit, že hodnoty ve výpočetním modelu jsou odpovídající odebraným vzorkům a 
provedeným měřením. V zimním období již nedochází k podchlazování horního pláště 
vlivem dlouhovlnného záření. Oproti hornímu plášti bez zateplení je z průběhů teplot 
spodního povrchu horního pláště patrné, že uvnitř dutiny je vždy o několik stupňů více než 
v exteriérovém prostředí. To potvrzuje stacionární model, kde po zateplení horního pláště 
byla teplota uvnitř dutiny -9,23 °C v prvním úseku. To by znamenalo, že zateplením 
horního pláště se zvýší teplota uvnitř dutiny a tak dojde ke snížení ztrát prostupem 
střechou, jelikož v současnosti se uvažuje v prostoru dutiny s exteriérovými podmínkami 
(zde v modelech -13 °C).  
 Při porovnání jednotlivých variant je zajímavé, že v původním stavu je relativní 
vlhkost na spodním plášti nejvyšší. Může to být způsobeno trojnásobnou výměnou vzduchu 
v dutině oproti novému stavu s jednonásobnou výměnou, kdy v exteriérovém prostředí je 
vlivem srážek vyšší relativní vlhkost.  Porovnání s vlivem a bez vlivu záření ukazuje, že 
sluneční záření má velmi pozitivní vliv. Nejvýhodněji působí varianta se zateplením 
horního pláště s nejnižší hodnotou relativní vlhkosti a nejvyšší teplotou v prostoru 
provětrávané dutiny. 
 
4.2 Prostorové detaily 
Původní stav železobetonové i dřevěné varianty horního pláště ukázal na problémovost 
tehdejších provedených typických detailů. Tyto detaily, které jsou složené ze skladeb, u 
nichž minimální povrchová teplota vyhověla, se ukázaly být nedostatečné při plošném nebo 
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prostorovém posouzení. Příkladem mohou být typické detaily v oblasti atiky. 
V případě nového stavu, kdyje zateplen spodní plášť včetně stěnovýchpanelů 
dochází k velkému zlepšení. Ve většině případů je splněn požadavek na minimální 
povrchovou teplotu. U zateplení pouze spodního pláště docházelo u kritických míst, jako je 
například detail atiky,k mírnému zlepšení. Z tohoto pohledu není zateplení pouze spodního 
pláště dvouplášťové ploché střechy bez zateplení obvodových stěn (včetně atikových 
panelů) příliš efektivní. 
Dále detaily ukázaly, že vliv materiálové varianty horního pláště na lineární či 
bodové činitele prostupu tepla je zanedbatelný. Je to často způsobeno tím, že v oblastech, 
kde navazuje horní plášť na vystupující konstrukce,již není téměř žádný tepelný tok.  
 
 
Tabulka 4.2-1: Porovnání minimálních a maximálních teplot na vnitřním povrchu 
 
Konstrukce střešních nástaveb případně výlezu na střechu se jeví jako problémové. 
Ukazuje se zde, že absence tepelné izolacena těchto konstrukcích vystupujících z linie 
zateplení v prostoru provětrávané dutiny vede k tvorbě tepelných mostů. V současné době 
existují technologie stříkaných izolací, které by bylo možné aplikovat na tyto konstrukce 
v prostoru dutiny. Avšak realizovatelnost takového opatření je velmi problémová, 
vzhledem ke stísněnosti prostoru provětrávané dutiny. 
 





Tabulka 4.2-3: Porovnání bodových činitelů prostupu tepla 
 
Před zateplením jsou hodnoty liniových a bodových činitelů prostupu nižší. Je to 
způsobeno tím, že čím je konstrukce lépe zaizolovaná, tím větší vliv mají liniové a bodové 
vazby. Tím spíše pokud nejsou tyto vazby dobře zaizolované a tvoří tepelné mosty. Při 
zateplení pouze střešní konstrukce a ponechání stěnových (atikových) panelů bez zateplení 
je změna atikových liniových činitelůprostupu tepla naprosto minimální oproti původnímu 
stavu. 
 
4.3 Výpočet potřeby tepla přes otopné období 
Výpočet tepelné ztráty střechy přes otopné období byl proveden pro přibližnou 
geometrii střechy v Litoměřicích. Začátek a konec otopného období stanovuje Vyhláška č. 
194/2007 Sb. Otopné období začíná 1. září a končí 31. května následujícího roku. 
Jmenovitě se jednalo o varianty se železobetonovým pláště v původním stavu (ŽB 
PS), stavu se zateplením pouze střechy (ŽB S) a novém stavu, kdy je zateplena střecha 
fasáda (ŽN NS). K nim byly vymodelovány alternativy s dřevěným horním pláštěm 
v původním (D PS) a novém stavu (D NS). 
Z níže uvedených hodnot v tabulce 4.3-1 je patrný rozdíl u původních stavů, kde je 
dřevěná varianta přibližně o 5% úspornější při stejné geometrii střechy. Po zateplení tento 
trend mírně pokračuje a rozdíl se zvětšuje na přibližně 7%. Tento rozdíl je způsoben 
především podpůrnou konstrukcí horního pláště. Zde se ukazují dřevěné sloupky jako 
daleko šetrnější oproti masivním železobetonovým spádovým klínům. Tyto spádové klíny 
svým způsobem fungují jako „chladící žebra“. Naproti tomu u dřevěných sloupků se vliv 
ocelového kotvení téměř neprojevil. Rozdíl by se ještě více zvýšil, pokud by vzdálenost 
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spádových klínů byla menší, nyní se uvažuje s maximální vzdáleností 6m. V menší míře má 
vliv samotná konstrukce horního pláště, kde dřevěný prkenný záklop má lepší tepelně 
technické vlastnosti než železobetonový panel. Tento rozdíl se nejvíce projeví u detailu 
výlezu na střechu. U ostatních konstrukcí procházejících střešním pláštěm je vliv naprosto 
zanedbatelný. 
Jestliže v předchozí podkapitole bylo uvedeno, že zateplení pouze spodního pláště 
nebylo příliš efektivní pro kritické detaily,zde je situace jiná. Celkový měrný tepelný tok 
zde má nižší hodnotu než varianta nového stavu, kdy je zateplen spodní plášť i fasáda 
(včetně atikového panelu). Tento na první pohled nelogický výsledek má své opodstatnění 
v liniových činitelích prostupu tepla atikou.Ostatní konstrukce mají totožné hodnoty 
liniových a bodových činitelů prostupu tepla, tudíž mají tyto varianty shodný tepelný tok a 
liší se pouze u atikových liniových činitelů. Při zateplení pouze spodního pláště je hodnota 
liniového činitele prostupu tepla přibližně poloviční. Vzhledem ke zvolené metodice 
výpočtu ztrát střechy byla brána hodnota liniového činitele prostupu tepla atiky jako celek a 
nebyla rozdělena mezi střechu a stěnu.V případě výpočtu ztrát celé budovy by vycházela 
lépe varianta se zateplením včetně fasády. 
 













Tabulka 4.3-2: Porovnání průměrných součinitelů prostupu tepla 
 
Na základě plochy a celkového tepelného toku byly stanoveny průměrné součinitele 
prostupu tepla variant střech. Ze známých hodnot průměrného součinitele prostupu tepla 
byly vypočteny přirážky na vliv tepelných vazeb pro přibližnou geometrii střechy 
v Litoměřicích. Na jiných objektech by mohly být tyto hodnoty mírně odlišné a bylo by 
potřeba provést více výpočtů ke stanovení směrodatnějších hodnot pro obecné použití. Po 
zateplení vliv tepelných mostů roste a hodnoty jsou tak vyšší než v původním stavu. Dle 
ČSN 73 0540-4jsou uvedeny pro budovy s výraznými teplenými mosty hodnotouΔUtb=0,2 
[W/m2*K]. Dle normy je možno uvažovat i s vyšším číslem, avšak konkrétní hodnoty již 





Předešlé práce [4],[5], řešící problematiku dodatečného zateplování dvouplášťových 
plochých střech se zabývaly výpočtovými modely proudění uvnitř dutiny, detailním 
měřením na jedné střeše a stanovením vlastností celulózového izolantu Climatizer Plus 
laboratorním měřením. Tato práce se snažila navázat in-situ měřením a mapováním 
případných poruch na větším počtu navštívených střech. Dále tepelně technickým 
posouzením vybraných detailů a na základě lineárních a bodových činitelů prostupu tepla 
určit potřebu tepla přes otopné období u různých variant dvouplášťové ploché střechy. 
Všechny předsevzaté úkoly se podařilo splnit. Návštěvy střech neukázaly žádné 
větší poruchy či problémy.Byly odebrány vzorky a zjištěny jejich hmotnostní vlhkosti, 
které nevykazovaly žádné potenciální problémy.Nebyly až na jednu výjimku (způsobena 
chybou provedení detailu) nalezeny žádné stopy po růstu plísní a hub.Z tohoto pohledu se 
zdají být dodatečně zateplené střechy bezpečné. Je ale otázka nakolik tyto návštěvy 
považovat za směrodatné. V případě střechy v Litoměřicích, kde je horní plášť zateplen se 
jedná o velmi spolehlivé řešení, které je dle [5] asi nejlepší možná varianta. Avšak 
v současné době je toto řešení velmi ojedinělé. Střecha v Plzni byla velmi atypická svým 
tvarem. Nakonec střecha v Hejnicích, která byla zateplena relativně nedávno, a bylo by 
zajímavé ji sledovat v dlouhodobějším horizontu, vzhledem k nedostatečné výšce větracích 
komínků a jejich možného zasněžení. 
Ve výpočtové části se podařilo posoudit 5 variant stavů střechy pro přibližnou 
geometrii střechy v Litoměřicích. 
Při posouzení plošných konstrukcí v původním stavu nebyly splněny současné 
požadavky na součinitel prostupu tepla, naproti tomu ostatní parametry včetně minimální 
vnitřní povrchové teploty vyhovují dnešním požadavkům. Po dodatečném zateplení splňují 
plošné konstrukce všechny požadavky současných norem. 
U stacionárního posouzení provětrávané dutiny se potvrdilo, že po zateplení 
spodního pláště bez zateplení vrchního pláště je nutná vyšší intenzita výměny vzduchu u 
varianty s železobetonovým horním pláštěm, aby nebyla v prostoru dutiny překročena 90% 
relativní vlhkosti vzduchu. Po zateplení horního pláště tato potřeba odpadá. Nestacionární 
výpočtový model ukázal, že u žádné z variant nebyla překročena 90% relativní vlhkost 
vzduchu v dutině. V letním období klesá relativní vlhkost v dutině až pod úroveň 40%, to 
by znamenalo vysoký potenciál vlhkostní regenerace střech. Oba modely ukázaly velkou 
spolehlivost u varianty se zateplením horního pláště. 
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Tvorbou plošných a prostorových detailů byly posouzeny povrchové teploty a 
relativní vlhkosti. Zde se ukázal rozdíl oproti plošným konstrukcím v původním stavu, kdy 
žádný z typických detailů nesplnil dnešní požadavky na minimální povrchovou teplotu. 
Tudíž na těchto problémových místechmůžedojít ke kondenzaci vodních par. Po 
dodatečném zateplení u většiny problémových míst nedochází k poklesu vnitřní povrchové 
teploty pod požadovanou hodnotu. 
Na základě plošných a prostorových modelů byly stanoveny lineární a bodové 
činitele prostupu tepla. Ukázalo se, že vliv tepelných mostů je větší při dodatečném 
zateplení. Tyto činitele prostupu tepla byly použity při variantním výpočtu potřeby tepla 
pro přibližnou geometrii střechy v Litoměřicích. Na základě porovnání potřeb, ale i dalších 
hledisek, se jeví jako nejvýhodnější varianta s horním dřevěným pláštěm, případně 
železobetonová pokud je doplněna zateplením horního pláště. 
 
Graf 4.3-1: Graf porovnání potřeb tepla 
 
Oblasti, kam by se mohla práce v této problematice ubírat, jsou následující. 
Zmapování a provedení dalších in-situ měření na dalších střechách. Tato měření by měla 
být provedena především v zimním období, kdy lze předpokládat nejvyšší hodnoty 
relativních vlhkostí v prostoru provětrávané dutiny. S tím souvisí případný odběr vzorků 
pro mikrobiologický laboratorní rozbor z důvodu ověření přítomnosti plísní. Další oblastí 
by mohlo být ekonomické porovnání přeměny dvouplášťové střechy na jednoplášťovou 
oproti dodatečnémuzateplení spodního pláště metodou foukané izolace. Zde se nabízí i 
různé kombinace, zateplení spodního pláště metodou foukané izolace včetně nebo bez 
umístění tenké vrstvy tepelné izolace na horní plášť. 
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